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1. Общая часть 

1.1. Основание для разработки проекта 

 Проект "Система газоснабжения ст. Тбилисской Тбилисского района" выполнен в соответствии со 
следующими документами: 
- задание на разработку схемы газоснабжения ст. Тбилисской; 
- технические условия ОАО "Краснодаркрайгаз" № 04-03 01/2-04-03/100 от 06.09.2011 г.; 
- письмо администрации Тбилиского сельского поселения. 
В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы: 

1. Генеральный план ст. Тбилисской; 
2. Проект 1041Г4-86363 "Расширение системы газоснабжения сг. Тбилисской. Схема. Рабочий 

проект на строительство газовых сетей с пусковыми комплексами", разработанный ГПИ 
"Краснодаргражданпроект" в 1991 г.; 

3. Проект Г4-96137-ГСН.1 "Система газоснабжения п. Октябрьского Тбилисского района.  
1-ая очередь строительства", разработанный ОАО " Краснодаргражданпроект" в 1999 г.; 

4. Проект 535-2009-ГСН "Схема газоснабжения пос. Первомайский Тбилисского района", 
разработанный ЗАО РПФ "Позитив" в 2009 г. 

1.2. Соответствие проекта действующим нормам н правилам 

Технические решения, принятые в схеме, соответствуют требованиям экологических, 
противопожарных и других норм, действующих па территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных схемой мероприятий. 

1.3. Характеристика газоснабжаемого объекта 
Тбилисское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тбилисский район, 

который расположен в восточной части Краснодарскою края. Тбилисское сельское поселение в 
структуре Краснодарского края имеет выгодное геополитическое местоположение: поселение 
находится на транспортных магистралях, связывающих центр края с его восточными и юго-
восточными районами. Через его территорию пролегает автомобильная дорога территориального 
значения «Темрюк - Краснодар - Кропоткин» с выходом на федеральную автодорогу М-29 «Москва 
- Махачкала», а также железнодорожная магистраль «Краснодар - Кавказская». 
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Численность населения в настоящее время составляет 24370 человек в индивидуальной жилой 

застройке, 2400 человек в многоквартирной жилой застройке. 
Расчетная численность населения на перспективу развития составит 33470 человек. 
Коэффициент семейности в существующей жилой застройке принят 3. 
Норма жилой площади принята 25 м2/чел для существующей индивидуальной жилой застройки,

 35 м2/чел для перспективной индивид-ой застройки 20 м2/чел 
для для существующей и перспективной многоквартирной жилой застройки. 
Проектируемый прирост населения ст.Тбилнсской на расчетный срок - 6700 человек. Расселение 

проектного прироста населения в ст.Тбилнсской предусматривается на отведенных под жилищное 
строительство территориях (кварталах). 

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую 
пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением 
проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных 
отопительных установок. 

Нормативная глубина сезонного промерзания фунта составляет 0,8 м. 
Сейсмичность района - 7 баллов. 
Климатические показатели приведены в таблице исходных данных. 
 

1.4. Современное состояние газоснабжения 

 
Существующее население станицы Тбилисской снабжается газом от газопроводов низкого 

давления. Для снижения давления газа до низкого установлены стационарные и шкафные 
газорегуляторные пункты. В настоящее время газификация станицы приближается к 90%. 
Источником газоснабжения является ГРС ст.Тбилнсской. 
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Таблица исходных данных 

Таблица 1 (начало) 

Наименование 

Обоз-
наче- 
ние 

 

Размерность и 
величина 

Ссылка на источник 

1 2 3 4 
Расчетная температура 
наружного воздуха для 
проектирования отопления 

tp.o. -20 ̊C СНКК 23-302-2000 

Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период: 
- для жилых, 
общеобразовательных и других 
общественных зданий; 
- для поликлиник н лечебных 
учреждений, домов интернатов и 
детских дошкольных учреждений 

tep.o. 

 
 

1,1 ̊C 
 
 

1,9 ̊C 

СНКК 23-302-2000 

Средняя расчетная температура 
внутреннего воздуха помещений 

tвн. 18 ̊C 
Метод, указания по определе- 
нию расходов топлива, электро- 
энергии и воды на выработку 
теплоты отопительными котель- 
ными коммунальных тепло- 
энергетических предприятий 

Средняя температура гор. воды th 55 ̊C 
Температура холодной поды в 
отопительный период 

t3
c 5 ̊C 

Температура холодной воды в 
неотопительный период 

t3
c 15 ̊C 

Продолжительность работы 
системы ГВС в году 

n1 350 суток 

Продолжительность 
отопительного периода: 
- жилые, общеобразовательные и 
общественные здания; 
- лечебные и дошкольные 
учреждения 

n 

 
 

155 суток 
 

172 суток 

СНКК 23-302-2000 

Норма жилой площади на 1 

чел.: -для существующей 
индивидуальной застройки 
-для перспективной 
индивидуальной застройки 
-для многоквартирной застройки 

   

f 

25 м2 

 
35 м2 

 
20 м2 

Исходные данные 
Проектируемый детский сад на 
120 мест район ул. 8 марта/ул. 
Шпилевая 

F 390 м2 

Проектируемая Школа на 200 
мест район ул. 8 марта/ул. 
Шпилевая 

F 500 м2 

Коэффициент, учитывающий 
тепловой поток на отопление 
общественных зданий 

K1 0,25 
СНиП 2.04.07-86* «Тепловые  

сети» 
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1.5. Источник газоснабжения 

Согласно техническим условиям ОАО "Краснодар край газ" № 04-03 СЩ 01/2-04-03/100 от 06.09.2011 
г. за источник газоснабжения принимаемся ГРС ст. Тбилисской. 

Давление газа на выходе из ГРС принято 0,6 МПа (6,0 кгс/см3) изб. 

Пропускная способность газопроводов после ГРС просчитана с учетом газоснабжения 
существующих и перспективных потребителей ст. Тбилисской, пос. Октябрьского, пос. 
Первомайского, пос. Восточного и Отделения №2 с-за "Кропоткинский". 

Нагрузки на ГРС ст. Тбилисской приведены в таблице 2. 

 
 
 

 

 

 

Таблица 1 (окончание) 

1 2 3 4 

Укрупненный показатель 
максимального теплового 
потока на отопление жилых 
зданий на 1м2 общей 
площади в зависимости от 
этажности жил.застройки: 
- существующая 1-2 этажная 
- перспективная 1-2 этажная 
- существующая 3-4 этажная 
- перспективная 3-4 этажная 
- перспективная 5-9 этажная 

q0 

 

 

 

 

205 

194 

117 Вт  

111 

75 

СПиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" 

Укрупненный показатель 
среднего теплового потока 
на горячее водоснабжение 
на 1 человека 

qгвс           247 Вт  

Продолжительностъ работы 
отопления в сутки z 24 часа  

 
 

Метод, указания по определению 
расходов топлива, электро-  

энергии и воды на выработку теплоты 
отопительными котель-  

ными коммунальных тепло-
энергетических предприятий 

Продолжительность работы 
системы ГВС в сутки 

z1 16 часов 

Низшая теплота сгорания 
природного газа 

Q18
p 8000  ккал/ 

м3 

Низшая теплота сгорания 
условного топлива 

Qп усл
p 7000  ккал/ 

м3 

Коэффициент, 
учитывающий потери тепла 
в тепловых сетях 

Kп 1,04 
Рекомендации ГПИ  

"Сантехпроект", ЖЗ-176, 1984г. 

Коэффициент, 
учитывающий потери тепла 
на собственные нужды 
котельной 

Ксн 1,03 -//- 

КПД индивид. отоп. 
приборов 

π 0,9 По паспорту установок 
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Таким образом, нагрузка на ГРС ст. Тбилисской с учетом существующих и перспективных 
потребителей составит 66540,0 м3/час. 

Проектная производительность ГРС ст.Тбилисской 25000 м3/час. При достижении максимального 

часового расхода газа 25000 м3/час требуется ее реконструкция. 

2. Газораспределительная система 

2.1. Схема газораспределительной сети 

Согласно техническим условиям ОАО "Краснодаркрайгаз" № 04-03 01/2-04-03/100 от 06.09.2011 г. 

за источник газоснабжения принимается существующая ГРС ст. Тбилисской с выходным давлением 

0,6 МПа (6,0 кгс/см2) (изб.). 

Газопроводы после ГРС просчитаны с учетом газоснабжения существующих и перспективных 

потребителей ст. Тбилисской, пос. Октябрьского, пос. Первомайского, пос.Восточного и Отделения 
№2 с-за "Кропоткинский". 

Для снижения давления газа с высокого до низкого и ст. Тбилисской установлены шкафные и 

стационарные газорегуляторные пункты. 

Распределение газа по территории станицы производится по двухступенчатой системе: 
1-я ступень - газопроводы высокого давления (0,6 МПа), к которым подключены 

ГРП, ШРП, отопительные котельные, производственные и некоторые коммунально- бытовые 

потребители. 

2-я ступень - газопроводы низкого давления (0.003 МПа), к которым подключаются жилые дома и 

мелкие коммунально-бытовые и общественные потребители. 
Схема газопроводов высокого давления тупиковая с частичной закольцовкой. Схема 
газопроводов низкого давления предусматривается закольцованной. Отдельные участки 
газопроводов низкого давления тупиковые 

 

 

Нагрузки на ГРС ст. Тбилисской 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование потребителей Часовой 

расход, м3/час 
Примечание 

1 ст. Тбилисская 61995,0 Определено настоящим 
проектом 

2 пос. Октябрьский 3402,0 
Проект Г4-96137-ГСН. 1 

"Система газоснабжения п. 
Октябрьского Тбилисского 

района. 1 -ая очередь 
строительства", 

разработанный ОАО 

3 Отделение №2 с-за "Кропоткинский" 412,0 

4 пос. Первомайский 370,0 

Проект 535-2009-ГСН 
"Газоснабжение пос. 

Первомаиского Тбилисского 
района", выполненный ЗАО 

РПФ "Позитив" в 2009г. 

5 пос. Восточный 361,0 
Укрупненный расчет но 
данным администрации 
Тбилисского сельского 

Всего на ГРС ст. Тбилисской 66540,0  
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Конструктивное решение газораспределительных сетей, оптимальное количество и тип ШРП 
определены в зависимости от характера застройки станины из расчета минимальных суммарных 
капиталовложений в сети и ШРП. 

По ст. Тбилисской газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются подземно открытым 
способом. Некоторые существующие газопроводы низкого и высокого давлении проложены надземно. 

2.2. Расчетные показатели потребителей газа 

2.2.1. Газоснабжение населения 

Расчетная численность населения станины на перспективу развития 33470 человек, принята 
согласно данным администрации Тбилисского сельского поселения. 

На перспективу развития станицы принят 100% охват населения газом. 

Зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию ст. Тбилисской в соответствии с 
существующей застройкой и с учетом се перспективного развития. Предполагается использование 
природного газа: 

- для индивидуальных и 2-3 этажных существующих и перспективных жилых домов : 
- отопление - индивидуальные отопительные приборы; 
- горячее водоснабжение - газовые водонагреватели: 
- для приготовления пищи - газовые плиты; 

- для части проектируемых 5-9 этажных жилых домов ; 
- отопление - индивидуальные отопительные приборы; 
- горячее водоснабжение - газовые водонагреватели; 
- для приготовления пищи - газовые плиты; 

- для части проектируемых 5-9 этажных жилых домов: 
- отопление и горячее водоснабжение - индивидуальная крышная котельная: 
- для приготовления пиши - газовые плиты; 

- для мелких коммунально бытовых потребителей: 
- отопление - индивидуальные отопительные приборы; 
- горячее водоснабжение - газовые Водонагреватели; 

- для детских садов, школ и учреждений здравоохранения: 
- отопление и горячее водоснабжения - котельные; 
- для приготовления нищи - электрические варочные плиты; 

Нормы расхода газа приведены в таблице 3. 

 Расчетные показатели по категориям потребителей газа приведены в таблице 4. 
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Нормы расхода газа 

Таблица 3 

Назначение расходуемого газа 

   
Годовой расход 

тепла Q, 
тыс.ккал/год 

Годовой расход газа 
(при Q11

p=8000 
ккал/м3), м3/год 

Обоснование 

1. Жилые дома: 

а) при наличии газовой плиты  
и централизованного горячего 
водоснабжения 
б) при наличии газовой плиты 
и газового водонагревателя 
в) при наличии только газовой 
плиты 
г) при приготовлении кормов для 
животных (на 1 животное) 
- Лошади 
- КРС 
- свиньи 
д) на подогрев воды для питья и 
санитарных целей (на 1 животное) 

 
 

970 
 
 

2400 
 

1430 
 
 
 

400 
1000 
2000 

 
100 

 
 

121,25 
 
 

300,0 
 

178,75 
 
 
 

50,00 
125,00 
250,00 

 
12,50 

 
 
 
 
 
 
 
СП 42-101-2003 

2. Коммунально-бытовые 
предприятия и учреждения 
а) бани (на 1 помывку) 
- мытье без ванн 
- мытье в ваннах 
б) фабрики-прачечные 
- стирка белья в немеханизирован- 
ных прачечных 
- стирка белья в механизирован-
ных прачечных 
 

 
 
 

9,5 
12 

 
2100 

 
3000 

 
 

 
1,2 
1,5 

 
262,50 

 
375,00 

СП 42-101-2003 

3. Предприятия общественного 
питания (столовые, рестораны): 
- на приготовление обедов 
- на приготовление завтраков, 
ужинов 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,125 

 
0,063 

СП 42-101-2003 

4. Учреждения здравоохранения 
(больницы, родильные дома на 1 
койку в год) 
- на приготовление пищи 
- на приготовление горячей воды 
для хозяйственно-бытовых нужд и 
лечебных процедур 
- на стирку белья в мех.прачечных, 
включая сушку 
- на дезинфекцию белья и одежды 
в паровых камерах 

 
 
 

760 
 

2200 
 
 

4500 
 

535 

 
 
 

95,00 
 

275,00 
 
 

562,50 
 

66,875 

СП 42-101-2003 
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Расчетные показатели по категориям потребителей газа 

Таблица 4 

Назначение расходуемого газа 
Обоз-
наче-
ния 

Количество 

Всего 
Индивиду

альная 
застройка 

2-3 
этажная 

застройка 

5-9 этажная 
застройка 

1. Общая численность населения: 
- существующая 
- перспективная 

чел. 
33470 
26770 
6700 

29270 
24370 
4900 

3880 
2400 
1480 

320 
0 

320 
2. Газоснабжаемое население, 
в том числе проживающее в  
квартирах: 
а) при наличии газовой плиты  
и централизованного горячего 
водоснабжения 
б) при наличии газовой плиты 
и газового водонагревателя 
в) при наличии только газовой 
плиты 

чел. 

192 
 
 

33278 

 
 
 

29270 

 
 
 

3880 

192 
 
 

128 

3. Количество содержащихся 
животных у газоснабжаемого 
населения: 
- Лошади 
- КРС 
- свиньи 

шт. 

 
 
 

13 
312 
192 

 
 
 

13 
312 
192 

 
 
 

0 
0 
0 

 
 
 

0 
0 
0 

4. Коммунально-бытовые 
предприятия и учреждения 
а) бани на помывку 
- мытье без ванн 
- мытье в ваннах 
б) фабрики-прачечные (количество 
белья, подлежащее стирке): 
- немеханизированных прачечных 
- в механизированных прачечных 

чел. 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

тонн 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

5. Предприятия общественного 
питания, чел на 1000 жителей: 
- на приготовление обедов 
- на приготовление завтраков 
- на приготовление ужинов 

чел. 

 
 

10041 
10041 
10041 

 
 

8781 
8781 
8781 

 
 

1164 
1164 
1164 

 
 

96 
96 
96 

6. Учреждения здравоохранения, 
больницы, койки: 
- на приготовление пищи 
- на приготовление горячей воды 
- на стирку белья в мех. прачечных, 
- на дезинфекцию белья и одежды 
в паровых камерах 

чел. 

 
 

0 
0 
0 
 

0 

 
 

0 
0 
0 
 

0 

 
 

0 
0 
0 
 

0 

 
 

0 
0 
0 
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2.2.2. Отопление и ГВС 

В проекте предусматривается использование газа на нужды отопления и ГВС жилых, 
общественных и коммунально-бытовых зданий ст. Тбилисской. В настоящее время жилые 
индивидуальные дома, и часть квартир в существующих 2-3 этажных домах отапливаются и 
используют ГВС от индивидуальных отопительных приборов. Часть населения в многоквартирных 
2-3 этажных жилых домах имеют центральное отопление. 

Котельная РПО БОН осуществляет теплоснабжение следующих жилых домов, коммунально 
бытовых и общественных потребителей: 

-ул. Коммунальная, 10-11 квартир 

- ул. Коммунальная, 1 3 -6  квартир 
- ул. Коммунальная, 17а - 5 квартир  
-ул. Коммунальная, 21 - 11 квартир 
- ул. Первомайская, 35 - 14 квартир 
- ул. 11срвомайская, 3 9 - 1 5  квартир 
- зуб. Диспансер; 
- К Б О 

- аптека "Фармация" 
- два гаражных кооператива; 
- музыкальная школа; 
- кинотеатр; 
- прокуратура; 
- администрация; 
-МОУ СОШ №1; 

- детский сад "Колокольчик" 
Котельная детского сада "Сказка" осуществляет теплоснабжение следующих жилых домов, 

коммунально-бытовых и общественных потребителей; 
- ул. Кривая, 3 - 8 квартир 
- ул. Кривая. 5-6 квартир 
- ул. Кривая. 7 - 1 4  квартир 
- ул. Кривая. 1 6 - 7  квартир 
- РММ; 
- здания детского сада "Сказка". 

Котельная МОУ СОШ №2 осуществляет теплоснабжение следующих жилых домов, коммунально-
бытовых и общественных потребителей; 

- ул. Почтовая. 1 7 - 1 0  квартир 
- два гаражных кооператива: 
- УСХ; 
- администрация; 
- мастерские: 
- здания МОУ СОШ №2: 
- дворец культуры. 
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Котельная МОУ СОШ №6 осуществляет теплоснабжение следующих коммунально-бытовых и 
общественных потребителей; 

- почта; 

- архитектура; 

- здания МОУ СОШ №6; 

- теплицы. 

ТЭЦ сахарного завода осуществляет теплоснабжение следующих жилых домов в микрорайоне «п. 
Сахарный завод». 

- 2-х квартирные жилые дома по ул. Ленина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 7, 9, 11, 13, 15, по ул. 
Чайковского, 8, 10, 12, 14, 16, 20, по ул. Тополиной, 3, 5, 7, 9, по ул. Толстого, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, по ул. Победы, 3а, 2, 10; 

- 4-х квартирные дома по ул. Тополиной, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 14, по ул. Победы, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26 и по ул. Толстого, 22; 

- 6-ти квартирные дома по ул. Тополиной, 12 и 16; 

- 10-ти квартирные дома по ул. Ленина, 1а, ул. Тополиной, 1, ул. Победы, 11 и 13; 

- 12-ти квартирные дома по ул. Ленина, 1, 3, 5, по ул. Чайковского, 4, 6, по ул. Толстого, 3, 5 и 12; 
- 15-ти квартирный дом по ул. Ленина, 2; 

- 16-ти квартирные дома по ул. Тополиной, 18, ул. Победы, 3 и 15; 

- 18-ти квартирные дома по ул. Чайковского, 18, 22, 24, по ул. Переездной, 55, 57, 61, 63 и 65; 

- общежитие на 25 комнат по ул. Толстого, 1. 

Котельная МУЗ ЦРБ осуществляет теплоснабжение жилого дома по ул. Красной, 11А (12 квартир) и 
здания МУЗ ЦРБ. 

Теплоснабжение МОУ СОШ №5 и детского сада «Наше счастье» осуществляется от одноименных, 
индивидуальных котельных. 

В настоящее время в ст. Тбилисское более 15% квартир в многоквартирной застройке перешли на 
индивидуальное отопление. Согласно письму администрации №1503 от 27.03.2012 г. На расчетный 
срок развития ст.Тбилисской предусматривается перевод всех квартир в существующей 
многоквартирной застройке с центрального отопления на поквартирное с установкой 
индивидуальных отопительных приборов. 

Норма жилой площади на одного человека принята 25 м2 для индивидуальной существующей 
застройки, 35 м2 для индивидуальной проектируемой застройки, 20 м2 для существующей и 
проектируемой многоквартирной жилой застройки. 

Результаты расчета отопительной площади жилых и общественных зданий приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Харак-
терис-
тика 
заст- 

ройки 

Чис- 
Ло 

Жите 
лей, 
чел. 

Отапливаемая площадь жилых зданий, м2 
Отапливаемая площадь общественных зданий 

(дет. сад и школа), м2 

Общая 
Центральное Местное 

Общая 
Центральное Местное 

% площадь % площадь % площадь % площадь 

Существующая застройка 

Индиви- 
дуаль- 

ная 24
37

0 

60
92

50
 

0 0 100 609250 0 0 0 0 0 

2-3 
этажная 24

00
 

48000 0 0 100 48000 0 0 0 0 0 

Перспективная застройка 

Индиви- 
дуаль- 

ная 49
00

 

17
15

00
 

0 0 100 171500 0 0 0 0 0 

2-3 
этажная 14

80
 

29600 0 0 100 29600 890 100 890 0 0 

5-9 
этажная 

320 6400 60 3840 40 2560      

Итого 

33
47

0 

86
47

50
 

 3840  860910 890  890  0 

 

2.3. Расчетные расходы газа 

2.3.1. Годовые расходы газа 

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с 
удельными нормами расхода газа, принятыми по СП 42-101-2003, из расчета теплоты сгорания 
используемого топлива 8000 ккал/м3. 

Годовые расходы на нужды отопления и горячего водоснабжения общественных зданий определены в 
зависимости от отапливаемой площади (количества человек), укрупненного показателя 
максимального теплового потока и средней температуры воздуха за отопительный период. 

Годовые расходы на производственных, коммунально-бытовых и общественных потребителей 
приняты согласно предоставленному письму администрации Тбилисского сельского поселения. 

Общий расчетный годовой расход газа на население и потребителей на перспективу развития станицы 
составляет 179183,6 тыс.м3/год. 

Сводные данные годовых расходов газа по всем категориям потребителей по станице Тбилисской 
приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 (начало) 

Назначение расходуемого газа 

Расход газа, тыс.м3/год 

Общий 
Индивидуаль- 
ная застройка 

2-3 этажная 
застройка 

5-9 этажная застройка 

1. Жилые дома 
а) при наличии газовой плиты  
и централизованного горячего 
водоснабжения 
- существующие 
- перспективные 
б) при наличии газовой плиты 
и газового водонагревателя 
- существующие 
- перспективные 
в) при наличии только газовой 
плиты 
г) при приготовлении кормов 
для животных (на 1 животное) 
- Лошади 
- КРС 
- свиньи 
д) на подогрев воды для питья 
и санитарных целей  
(на 1 животное) 

 
 
 
 
0 
23,3 
 
 
8031,0 
1952,4 
0 
 
 
 
0,65 
39,0 
48,0 
 
6,46 

 
 
 
 
0 
0 
 
 
7311,0 
1470,0 
0 
 
 
 
0,65 
39,0 
48,0 
 
6,46 
 

 
 
 
 
0 
0 
 
 
720,0 
444,0 
0 
 
 
 
0 
0 
0 
 
0 

 
 
 
 
0 
23,3 
 
 
0 
38,4 
0 
 
 
 
0 
0 
0 
 
0 

Итого по п. 1 10100,8 8875,1 1164,0 61,7 
2. Предприятия торговли, 
бытового обслуживания 
населения (непроизводстен- 
ного характера 5%) 

505,0 443,8 58,2 3,1 

Итого по п. 2 505,0 443,8 58,2 3,1 
3. Коммунально-бытовые 
преприятия и учреждения 
а) бани на помывку 
- мытье без ванн 
- мытье в ваннах 
б) фабрики-прачечные 
- стирка белья в немеханизи- 
рованных прачечных 
- стирка белья в механизиро- 
ванных прачечных 
 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

Итого по п. 3 0 0 0 0 
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Расчетный годовой расход газа по категориям потребителей 

Таблица 6 (окончание) 

Назначение расходуемого газа 

Расход газа, тыс.м3/год 

Общий 
Индивидуаль- 
ная застройка 

2-3 этажная 
застройка 

5-9 этажная застройка 

4. Предприятия 
общественного питания 
(столовые, рестораны, 
на 1 обед, завтрак, ужин) 
- на приготовление обедов 
- на приготовление завтраков 
- на приготовление ужинов 

 
 
 
 

453,7 
226,9 
226,9 

 
 
 
 

400,6 
200,3 
200,3 

 
 
 
 

53,1 
26,6 
26,6 

 
 
 
 

4,4 
2,2 
2,2 

Итого по п. 4 916,2 801,3 106,2 8,8 
5. Учреждения здраво- 
охранения (больницы, род. 
дома на 1 койку в год) 
- на приготовление пищи 
- поликлиника (медпункт), 
на лечебные процедуры 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

0 
0 

Итого по п. 5 0 0 0 0 
6. Отопление жилых домов от 
индивидуальных 
отопительных приборов 
- существующие 
- перспективные 

Итого по п. 6 

 
 
 

25790,7 
7474,6 

 
 
 

24680,9 
6574,7 

 
 
 

1110 
900 

 
 
 

0 
37,9 

33303,2 31255,7 2010 37,9 
7. Проектируемые объекты  
социального значения. 

    

7.1 Дет. сад на 120 мест 26,5 0 26,5 0 
- отопление 
-горячее водоснабжение 

20,2 
6,3 

0 
0 

20,2 
6,3 

0 
0 

7.2 Школа на 200 мест 36,4 0 36,4 0 
- отопление 
-горячее водоснабжение 

25,8 
10,5 

0 
0 

25,8 
10,5 

0 
0 

Итого по п. 7 62,8 0 62,8 0 
8. Прочие потребители     
8.1 подключенные к  
газопроводу высокого 
давления 

131900,5 131900,5 0 0 

8.2 Подключенные к 
газопроводу низкого давления 

2395,0 2395,0 0 0 

Итого по п. 8 134295,5 134295,5 0 0 
Всего по пп. 1-8 179183,6 175671,3 3400,9 111,5 

Список прочих потребителей указан в таблицах 8 и 9. 
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2.3.2. Часовые расходы газа 

Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимальные часовые 
расходы газа, определяемые из годового расхода газа и числа часов использования максимума для 
каждой категории потребителей отдельно. 

Максимальные часовые расхода газа на отопление жилых и общественных зданий определены в 
зависимости от отапливаемой площади, укрупненных показателей  теплового потока на 1 м2 и 
расчетной температуры наружного воздуха. 

Максимальные часовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены, 
исходя из годовых расходов и числа часов использования максимума, в зависимости от численности 
газоснабжаемого населения. 

Поскольку максимальный часовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды и отопление в 
зимний период больше максимального часового расхода газа на индивидуально-бытовые нужды 
постоянного населения в летний период, при гидравлическом расчете газопроводов за расчетный 
расход газа принят максимальный часовой расход в зимний период (на индивидуально-бытовые 
нужды и отопление постоянно проживающего населения). 

Мелкие коммунально-бытовые потребители, использующие для отопления бытовые отопительные 
котлы и аппараты, учтены в нагрузке на сетях низкого давления. 

Данные по максимальным часовым расходам газа по категориям потребителей представлены в 
таблице 7. 

Общий максимальный часовой расход газа на перспективу развития для ст. Тбилисской составляет 
61995,0 м3/час. 
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Расчетный часовой расход газа по категориям потребителей 

Таблица 7 (начало) 

Назначение расходуемого газа 

Расход газа, тыс.м3/год 

Общий 
Индивидуаль- 
ная застройка 

2-3 этажная 
застройка 

5-9 этажная застройка 

1. Жилые дома 
а) при наличии газовой плиты  
и централизованного горячего 
водоснабжения 
- существующие 
- перспективные 
б) при наличии газовой плиты 
и газового водонагревателя 
- существующие 
- перспективные 
в) при наличии только газовой 
плиты 
г) при приготовлении кормов 
для животных (на 1 животное) 
- Лошади 
- КРС 
- свиньи 
д) на подогрев воды для питья 
и санитарных целей  
(на 1 животное) 

 
 
 
 
0 
9,3 
 
 
3212,4 
781,0 
 
 
 
 
0,26 
15,6 
19,2 
 
2,59 

 
 
 
 
0 
0 
 
 
2924,4 
588,0 
 
 
 
 
0,26 
15,6 
19,2 
 
2,59 
 

 
 
 
 
0 
0 
 
 
288,0 
177,6 
 
 
 
 
0 
0 
0 
 
0 

 
 
 
 
0 
9,3 
 
 
0 
15,4 
 
 
 
 
0 
0 
0 
 
0 

Итого по п. 1 4040,3 3550,0 465,6 24,7 
2. Предприятия торговли, 
бытового обслуживания 
населения (непроизводстен- 
ного характера 5%) 

201,8 177,3 23,3 1,2 

Итого по п. 2 201,8 177,3 23,3 1,2 
3. Коммунально-бытовые 
преприятия и учреждения 
а) бани на помывку 
- мытье без ванн 
- мытье в ваннах 
б) фабрики-прачечные 
- стирка белья в немеханизи- 
рованных прачечных 
- стирка белья в механизиро- 
ванных прачечных 
 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

Итого по п. 3 0 0 0 0 
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Расчетный часовой расход газа по категориям потребителей 

Таблица 7 (окончание) 

Назначение расходуемого газа 

Расход газа, тыс.м3/год 

Общий 
Индивидуаль- 
ная застройка 

2-3 этажная 
застройка 

5-9 этажная застройка 

4. Предприятия 
общественного питания 
(столовые, рестораны, 
на 1 обед, завтрак, ужин) 
- на приготовление обедов 
- на приготовление завтраков 
- на приготовление ужинов 

 
 
 
 

183,25 
91,62 
91,62 

 
 
 
 

160,3 
80,1 
80,1 

 
 
 
 

21,24 
10,62 
10,62 

 
 
 
 

1,75 
0,88 
0,88 

Итого по п. 4 366,5 320,5 42,5 3,5 
5. Учреждения здраво- 
охранения (больницы, род. 
дома на 1 койку в год) 
- на приготовление пищи 
- поликлиника (медпункт), 
на лечебные процедуры 

 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 
 

0 
Итого по п. 5 0 0 0 0 

6. Отопление жилых домов от 
индивидуальных 
отопительных приборов 
- существующие 
- перспективные 

 
 
 

15589,0 
4389,4 

 
 
 

14918,2 
3974,0 

 
 
 

670,8 
392,45 

 
 
 

0 
22,93 

Итого по п. 6 19978,4 18892,2 1063,25 22,93 
7. Проектируемые объекты  
социального значения. 

    

7.1 Дет. сад на 120 мест 14,9 0 14,9 0 
- отопление 
-горячее водоснабжение 

12,2 
2,7 

0 
0 

12,2 
2,7 

0 
0 

7.2 Школа на 200 мест 20,1 0 20,1 0 
- отопление 
-горячее водоснабжение 

15,6 
4,5 

0 
0 

15,6 
4,5 

0 
0 

Итого по п. 7 35,0 0 35,0 0 
8. Прочие потребители     
8.1 подключенные к  
газопроводу высокого 
давления 

36443,0 36443,0 0 0 

8.2 Подключенные к 
газопроводу низкого давления 

930,0 930,0 0 0 

Итого по п. 8 37373,0 37373,0 0 0 
Всего по пп. 1-8 61995,0 60313,0 1629,64 52,34 

Список прочих потребителей указан в таблицах 8 и 9. 
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и общественных потребителей ст. Тбилисской, подключенных к газопроводам 

высокого давления (неуточненные по нормам) на перспективу развития до 2032 года 

Таблица 8 (начало) 
№
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е 

Наименование объектов 
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в
о
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т
ы
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3
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о
д

 

Ч
а
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в

о
й

, 

м
3
/ч

а
с 

1 Котельная д/с «Сказка» 132,4 290,0 ул. Кривая, 9  
2 Котельная РПО БОН 199,9 337,0 ул. Первомайская, 52  
3 Котельная МУЗ ЦРБ 256,8 251,0 ул. Садовая, 1  
4 Котельная МОУ №2 289,5 290,0 ул. Красная, 34  
5 Котельная СОШ №6 140,0 235,0 ул. Школьная, 12  
6 Котельная СОШ №5 106,7 148,0 ул. Октябрьская, 96  
7 Котельная д/с «Наше счастье» 37,6 68,0 ул. Вокзальная, 55  
8 ООО «Кирпичный завод» 6000,0 1315,6 ул. Октябрьская, 2  
9 ОАО «АФ «Кавказ» 540,0 216,0 ул. Октябрьская, 141  

10 ОАО «АФ «Кавказ» МТФ-7 18,0 7,2 Промзона  
11 ОАО «АФ «Кавказ» ПТФ 625,0 250,0 ул. Красная  
12 ОАО «АФ «Кавказ» Кирпичный завод 1375,0 550,0 пер. Кирпичный Проект. 
13 ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» 1035,0 414,0 ул. Водопроводная, 22  
14 

ПО «Хлеб» 
21,3 8,5 ул. Элеваторная, 13А  

15 12,5 5,0 ул. Элеваторная, 7  
16 186,3 74,5 ул. Красная, 31  
17 ООО «Кубанская компания  

«Элит-масло» 
12647,5 5059 ул. Элеваторная, 7 Проект. 

18 8,8 3,5 ул. Элеваторная, 7Г  
19 ООО «Стройсервис» 30,0 12,0 ул. Элеваторная, 7  
20 ГУП КК «ИПС Тбилисская» 11,3 4,5 Промзона  
21 ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 44366,0 3802,0 Мира, 1  
22 ООО «Центр-Соя» 2325,0 930,0 ул. Западная, 11  
23 

ООО «Гречишкинская зерновая 
компания» 

1375,0 550,0 
ул. Элеваторная, 70 

 
24 47,5 19,0  
25 2400,0 960,0  
26 ЗАО «ДСУ-7» 850,0 340,0 Промзона, АБЗ-1  
27 ЗАО «ДСУ-7» 35,5 14,2 ул. Элеваторная, 7Г  
28 ООО «ГАТП Тбилисское» 88,8 35,5 ул. Элеваторная, 2  
29 ООО «Компания Морозовых» 23,8 9,5 ул. Элеваторная, 1А  
30 ООО «Родник» 117,5 47,0 ул. Первомайская, 19  
31 ООО «Лотос-М» 43,5 17,4 ул. Элеваторная, 4  
32 ООО «Кубаньагрострой» 2000,0 800,0 ул. Базарная, 124Б  
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и общественных потребителей ст. Тбилисской, подключенных к газопроводам 

высокого давления (неуточненные по нормам) на перспективу развития до 2032 года 

Таблица 8 (начало) 
№
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33 ОАО «Тбилисскаягазстрой» 39,3 15,7 ул. Элеваторная, 7А  
34 ООО «Техснабдеталь» 13,5 5,4 ул. Элеваторная, 7  
35 ЧП Берикян С.В. 8,0 3,2 ул. Элеваторная, 8  
36 ЧП Манов 9,5 3,8 ул. Элеваторная, 4  
37 ЧП Позоян Л.С. 16,0 6,4 ул. Элеваторная, 4А  
38 Спортивный комплекс 1000,0 400,0 ул. Октябрьская, 22Ж Проект. 
39 Спортивный комплекс 1000,0 400,0 ул. Октябрьская, 223 Проект. 
40 Спортивный комплекс 1000,0 400,0 ул. Переездная, 67 Проект. 
41 Транспортно-логистический 22436,5 8974,6 Промзона Проект. 
42 Завод по переработке семян 

подсолнечника 
3700,0 1600 Промзона 

Проект. 

43 Объект торговли 87,5 35,0 ст. Тбилисская Проект. 
44 Тепличный комплекс 13750,0 5500 ст. Тбилисская Проект. 
45 Крышная котельная 325,0 130,0 ул. Первомайская, 37 Проект. 
46 ООО «Тбилисский кирпичный 

завод» 
1770,0 300,0 ст. Тбилисская 

Проект. 

47 Свинокомплекс 4165,4 706,0 ст. Тбилисская Проект. 
48 Кирпичный завод 1345,2 228,0 ул. Набережная Проект. 
49 Садовая бригада 2360,0 400,0 ст. Тбилисская  
50 Очистные сооружения 1475,0 250,0 ст. Тбилисская Проект. 
51 ГУ «7 ОФПС по КК» столовая 36,3 14,5 Промзона, АБЗ  
52 Дом оператора 17,5 7,0 Промзона  

Итого 131900,5 36443,0   
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Расчетные часовые и годовые расходы газа коммунально-бытовых и общественных 

потребителей ст. Тбилисской, подключенных к газопроводам низкого давления 

(неуточненные но нормам) 

Таблица 9 (начало) 
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1 
ОАО «АФ «Кавказ» 

22,8 9,1 пер. Заводской, 1  
2 3,0 1,2 ул. Колхозная, 2  
3 22,5 9,0 ул. Октябрьская, 141  
4 

ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» 

7,8 3,1 ул. Водопроводная, 22  
5 3,0 1,2 ул. Октябрьская  
6 9,5 3,8 ул. Красная, 41  
7 7,5 3,0 ул. Водопроводная, 15А  
8 

ПО «Хлеб» 
8,8 3,5 ул. Первомайская, 24  

9 18,0 7,2 ул. Первомайская, 44А  
10 ООО «Центр-Соя» 6,5 2,6 ул. Комсомольская, 29  
11 ООО «Гречишкинская зерновая 

компания» 
33,0 13,2 ул. Элеваторная, 70 

 

12 ЧП Щербакова Г.Ф. Маг. «Глобус» 8,3 3,3 ул. Октябрьская, 179  
13 ООО ТД «Надежда» магазин 9,3 3,7 ул. Октябрьская, 161  
14 ЧП Орлов В.В. ТД «Орловых» 16,8 6,7 ул. Первомайская, 41А  
15 ЧП Кочеткова С.Ю. Маг. «Партнер» 17,5 7,0 ул. Октябрьская, 273  
16 ЧП Солопенко С.Ю. Маг. «Нимфа» 4,5 1,8 ул. Совхозная, 1Д  
17 Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 
Краснодарскому краю (ПССП-57) 

5,0 2,0 ул. Новая, 82А 
 

18 ЗАО «Тендер» 8,3 3,3 ул. Октябрьская, 260  
19 ГИБДД 12,8 5,1 ул. Ленина  
20 Старое здание РОВД и ППС 21,5 8,6 ул. Первомайская, 106  
21 Административное здание РОВД 44,0 17,6 ул. Первомайская, 100  
22 Паспортный стол 5,0 2,0 ул. Первомайская, 106  
23 Отдел вневедомственной охраны 19,0 7,6 пер. Короткий, 6  
24 ГБУ СО КК «Тбилисский КЦСО 

«Лада» 
12,8 5,1 пер. Башенный, 4 

 

25 ГКУ СО КК «Тбилисский центр» 21,3 8,5 ул. Октябрьская, 298А  
26 ОАО «Тбилисскаярайгаз» 58,5 23,4 ул. Кубанская, 23  
27 ОАО «Тбилисскаярайгаз» 47,5 19,0 ул. Кубанская, 24  
28 ОАО «Кубаньэнерго» Энергосбыт 23,8 9,5 ул. Вокзальная, 80А  
29 ЧП Иващенко А.Л. «Кафе-бар» 11,8 4,7 ул. Кубанская, 58  
30 ООО «555» 9,5 3,8 пер. Бригадный, 4  
31 ОАО «Краснодарзооветснаб» Аптека 5,8 2,3 ул. Красная, 191  
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Таблица 9 (продолжение) 
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32 ЧП Бойко О.Ю. 8,0 3,2 ул. Октябрьская, 240А  
33 ЧП Трухачева В.М. 4,8 1,9 ул. Красная, 33  
34 МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» 117,3 46,9 ул. Первомайская, 46  
35 МБОУ СОШ №1 139,3 55,7 ул. Первомайская, 40  
36 ОАО «ЖКХ Тбилисского района» 40,3 16,1 ул. Коммунальная, 35  
37 

ОАО Кропоткинское» 4,8 1,9 
ул. Базарная, 143 

 
 

38 ОАО Кропоткинское» 46,3 18,5 ул. Совхозная, 4  
39 ОАО Кропоткинское» 7,8 3,1 ул. Совхозная, 3  
40 ОАО Кропоткинское» 14,0 5,6 ул. Совхозная, 6  
41 МУЗ «Тбилисская ЦРБ» 35,3 14,1 ул. Садовая, 1  
42 Столовая ИП Азовцева 11,5 4,6 ул. Толстого, 2  
43 ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 34,3 13,7 ул. Толстого, 4  
44 ИФНС №5 по краснодарскому краю 9,5 3,8 ул. Красная, 47  
45 ООО «Контакт-студия» 4,8 1,9 ул. Первомайская, 52  
46 ООО «Гравилат» 13,5 5,4 ул. Красная, 35  
47 ФГБУ «Краснодарская межобластная  

ветеринарная лаборатория» 
5,0 2,0 ул. Красная, 44 

 

48 ЧП Самойленко Е.Б. 6,0 2,4 ул. Октябрьская, 268  
49 ЧП Марченко С.Н. Торговый 

павильон «Вакант» 
23,5 9,4 ул. Октябрьская, 67 

 

50 ЧП Марченко С.Н. Рембыттехника 21,8 8,7 ул. Октябрьская, 2  
51 МУП «Тбилисский районный рынок» 18,8 7,5 ул. Октябрьская, 169  
52 ОАО «РЖД» ст.Гречишкино 6,3 2,5 ул. Первомайская, 102  
53 ККО ООО «ВДПО» 3,0 1,2 ул. Горовая, 94  
54 САО «Росгосстрах-Краснодар» 9,5 3,8 ул. Октябрьская, 172  
55 

МУК «Тбилисский КДЦ» 
27,0 10,8 ул. Базарная, 145  

56 8,3 3,3 ул. Элеваторная, 70  
57 ЧП Гладких П.А. 6,3 2,5 ул. Первомайская, 114/2  
58 ОАО «Агропромхимия» 19,5 7,8 ул. Айвазовского  
59 ЧП Алехин В.В. 6,3 2,5 ул. Первомайская, 38  
60 ЧП Антипова Т.А. 9,3 3,7 ул. Первомайская, 102  
61 ЧП Балян Б.М. 3,0 1,2 ул. Октябрьская, 214  
62 Банк «Кубань-кредит» 30,0 12,0 ул. Первомайская, 36  
63 ЧП Барука Е.Г. 6,8 2,7 ул. Октябрьская, 250Б  
64 МО РФ Кореновская КЭЧ 

Тблисский РВК 
27,3 10,9 ул. Первомайская, 75 

 

65 ЧП Головко В.Г. 7,3 2,9 ул. Октябрьская, 17/4  
66 МБДОУ ЦРР д/с №11 «Родничок» 12,8 5,1 ул. Базарная, 149  
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67 МБДОУ ЦРР д/с №15 «Светлячок» 26,0 10,4 ул. Ленина, 17  
68 МБДОУ ЦРР д/с №3 «Сказка» 5,8 2,3 ул. Коммунальная, 13  
69 ДОСААФ (РОСТО) 12,8 5,1 ул. Первомайская, 77  
70 ООО «Заря» 6,5 2,6 ул. Совхозная, 1А  
71 ГУП КК «Тбилисский земельный 

центр» 
9,3 3,7 

пер. Энергетический, 
21 

 

72 ПО «Коопунивермаг» 11,0 4,4 ул. Первомайская, 14  
73 магазин 13,5 5,4 ул. Красная, 45  
74 магазин «Хозтовары» 13,0 5,2 ул. Октябрьская, 171  
75 кафе «Меркурий» 18,0 7,2 ул. Октябрьская, 181  
76 ООО «Корнев & К» 8,0 3,2 ул. Первомайская, 23/1  
77 ОАО «Крайинвестбанк» 9,5 3,8 ул. Первомайская, 20  
78 ГУП «Крайтехинвентаризация» 5,0 2,0 ул. Кривая, 18  
79 ОАО «Кропоткинское 

полиграфобъединение» 
23,5 9,4 ул. Красная, 131 

 

80 АФ «Кубаньпассажиравтосервис» 9,5 3,8 ул. Октябрьская, 17А  
81 Тбилисский РОККОООР «Охотники 

и рыболовы» 
10,0 4,0 ул. Октябрьская, 171Г 

 

82 
ОСБ РФ №1815 

12,8 5,1 ул. Миллионная, 3  
83 6,0 2,4 пер. Бригадный, 44  
84 6,0 2,4 ул. Октябрьская, 252А  
85 Отделение по Тбилисскому району 

УФК по КК 
40,0 16,0 ул. Октябрьская, 184 

 

86 УПФ РФ в Тбилисском районе 34,5 13,8 ул. Октябрьская, 134  
87 

ПО «Коммерческий центр» 18,3 7,3 
ул. Красных 
Партизан, 4 

 

88 кафе «Виктория» 16,8 6,7 ул. Октябрьская, 179  
89 ЧП Попова А.И. 16,3 6,5 ул. Вокзальная, 80  
90 УФПС КК филиал ФГУП «Почта 

России» 
24,0 9,6 ул. Первомайская, 24  

91 5,8 2,3 ул. Базарная  
92 ООО «Простор» 23,8 9,5 ул. Октябрьская, 2А  
93 Магазин №18 5,0 2,0 ул. Вокзальная  
94 Магазин №21 6,8 2,7 ул. Красная, 136  
95 Магазин №22 5,0 2,0 ул. Красная, 287А  
96 Магазин №24 10,0 4,0 ул. Октябрьская, 42  
97 кафе «Мираж» 20,5 8,2 ул. Пристанционная, 57  
98 ЧП Соболев В.А. 9,3 3,7 ул. Переездная, 62  
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99 
УСЗН Администрации Тбилисского 
района 

7,3 2,9 ул. Красная, 33  

100 ООО «Стройиндустрия-Юг» 27,8 11,1 ул. Октябрьская, 1/1  
101 ЧП Суров А.В. 4,8 1,9 ул. Красная, 14  
102 ОАО «Племптицефабрика 

«Тбилисская» 
8,8 3,5 ул. Красная, 49 

 

103 Магазин «Новоселье» 7,3 2,9 ул. Октябрьская, 161А  
104 Кафе «Дока-Пицца» 31,3 12,5 ул. Кубанская, 23  
105 ООО «Тбилисское сельхозэнерго» 12,0 4,8 ул. Базарная, 90А  
106 ООО «Универмаг» 13,8 5,5 ул. Первомайская, 22  
107 ЧП Урюпин К.Н. 8,0 3,2 ул. Красная, 254  
108 Свято-Покровский храм 9,3 3,7 ул. Астаховская, 47  
109 Гулькевический филиал ФГЗУ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае» 

12,5 5,0 ул. Красная, 30 
 

110 ИП Ильина И.Н. 38,8 15,5 ул. Октябрьская, 141А  
111 ЧП Андреев В.П. 3,0 1,2 ул. Октябрьская, 124Б  
112 ЧП Бакумов А.Ф. 10,0 4,0 ул. Пристанционная  
113 ЧП Берикян С.В. 6,0 2,4 ул. Первомайская, 19  
114 ЧП Боритько С.В. 12,3 4,9 ул. Октябрьская, 222А  
115 ЧП Гаврик Р.М. 10,0 4,0 ул. Красная, 237  
116 ЧП Дудина С.В. 7,3 2,9 ул. Октябрьская, 173Б  
117 ЧП Елькин В.А. 28,5 11,4 ул. Октябрьская, 120  
118 ЧП Киричек О.А. 27,8 11,1 ул. Октябрьская, 1/1  
119 ЧП Клюшников А.А. 3,0 1,2 ул. Вокзальная, 79  
120 ЧП Лякумович Г.А. 6,0 2,4 ул. Октябрьская, 179  
121 

ЧП Петросян Э.А. 
15,8 6,3 ул. Элеваторная, 70  

122 20,0 8,0 ул. Вокзальная, 8А  
123 

ЧП Поздняков Н.Н. 
17,5 7,0 ул. Первомайская, 19  

124 9,0 3,6 ул. Октябрьская, 30  
125 ЧП Почтенко В.Ф. 6,5 2,6 ул. Кубанская 66  
126 Магазин смешанного ассортимента  

товаров 
17,5 7,0 ул. Октябрьская, 160 

 

127 ЧП Сосновская Л.И. 20,8 8,3 ул. Октябрьская, 76  
128 ЧП Терещенко Н.И. 7,0 2,8 ул. Октябрьская, 169  
129 

ЧП Уварова С.В. 
9,3 3,7 ул. Октябрьская, 209  

130 5,0 2,0 ул. Горовая, 17  
131 ЧП Урюпина Р.К. 6,5 2,6 ул. Веселая, 72  
132 ЧП Фильчукова О.И. 25,5 10,2 ул. Октябрьская, 112  
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Таблица 9 (продолжение) 

№
 о

б
ъ

ек
т
а
 

н
а

 п
л

а
н

е 
Наименование объектов 

Расход газа 

Адрес 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

Г
о

д
о

в
о

й
 

т
ы

с.
м

3
/г

о
д

 

Ч
а

со
в

о
й

, 

м
3
/ч

а
с 

133 ЧП Хуштова И.Н. 16,0 6,4 ул. Базарная, 151  
134 ЧП Часных Ю.А. 9,3 3,7 ул. Октябрьская, 42А  
135 Чп Юдаков А.В. 17,5 7,0 ул. Октябрьская, 128А  
136 ЧП Якунин А.А. 8,0 3,2 ул. Красная, 136А  
137 МОУ СОШ №7 5,8 2,3 ул. Толстого, 24  
138 ОАО «Кубаньэнерго» Электросети 24,5 9,8 пер. Степной, 13  
139 Кропоткинский УЭС филиала 

ОАО «Кубаньэлектросвязь» «ЮТК» 
66,5 26,6 ул. Первомайская, 31 

 

140 Ветстанция 27,5 11,0 пер. Средний, 16  
Итого 2395,0 930,0   
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2.4. Гидравлические расчеты газопроводов 

 

В рамках проекта были выполнены гидравлические расчеты пропускной способности 
существующих сетей высокого и низкого давлений; определены диаметры проектируемых 
газопроводов высокого и низкого давлений. 

Гидравлический расчет производится из условия обеспечения нормального газоснабжения всех 

потребителей в часы максимального газопотреблення при максимально допустимых перепадах 

давления газа. 

Гидравлический расчет выполнен с помощью программы гидравлических расчетов газовых сетей 
"Hydraulic Calculator", разработанной ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" г. Саратов.  

Давление газа в газовых сетях принято: 

- на выходе из ГРС ст. Тбилисской – 0,6 МПа (II категория); 
- на выходе из ГРП и ШРП - 0.003 МПа (300 мм.вод.ст.). 
Расчетный перепад давления в распределительных сетях низкого давления принят 120 даПа (120 

мм вод.ст.). 

Давление газа в сетях низкого давления у наиболее удаленного потребителя составляет 202,5 
мм.вод.ст. 

И настоящее время по данным ОАО " Тбилисскаярайгаз" для обеспечения природным газом 
населения станины Тбилисской построены и действуют 8 стационарных ГРП и 29 шкафных ГРП 
(ШРП). 

Для стабилизации давления газа в существующих сетях низкого давления и газоснабжения 
негазифицированной части жилой застройки ст. Тбилисской необходимо запроектировать и 
построить дополнительно 8 шкафных газорегуляторных пунктов. Типы проектируемых ШРП, их 
технические характеристики и месторасположение даны в таблице 14. 

Для подключения 8-ми проектируемых ШРП и перспективных потребителей необходимо 

запроектировать и построить газопроводы высокого давления из полиэтиленовых труб общей 

протяженностью 7840 м: 

1) газопровод высокого давления Дн160 протяженностью 620 м от заменяемого газопровода 

высокого давления Дн400(250) по ул. Элеваторной в районе ответвления на ШРП-63 до ул. 
Березанской; 

2) подводящий газопровод Дн110 общей протяженностью 1300 м от проектируемого газопровода 

высокого давления Дн160 к проектируемому ШРП-4 но ул. Виногродной и далее до ул. Славянской к 

проектируемому ШРП-5; 

3) газопровод Дн110 протяженностью 580 м по ул. Вокзальной от заменяемого газопровода 

высокого давления Дн160(80) в районе пересечения улиц Вокзальной и Горовой до ул. Набережной; 
4) подводящий газопровод Дн90 протяженностью 180м к проектируемому ШРП-3 от 

проектируемого газопровода высокою давления Дн110 в районе пересечения улиц Горовой и 
Набережной; 

5) подводящий газопровод Дн90 к проектируемому ШРП-1 протяженностью 100 м от 

существующего газопровода высокого давления Ду80 по ул. Октябрьской в районе западной 

окраины ст. Тбилисской: 

6) подводящий газопровод Дн90 протяженностью 280 м к проектируемому ШРП-2 от 

существующею газопровода Ду80 в районе пересечения улиц Красной и Школьной; 
7) подводящий газопровод Дн110 протяженностью 2030 м к проектируемому ШРП-6 от 
проектируемого газопровода высокого давления Дн160 по ул.Березанской: 
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8) газопровод Дн160 протяженностью 1090 м от существующего газопровода высокого давления 
Ду150 в районе пересечения улиц Шпилевой и Широкой до ул. 8 Марта и далее по ул 8 Марта до 
пер.Бригадного; 

9) подводящий газопровод Дн110 общей протяженностью 1100 м к проектируемым ШРП-7 и 8 по 

пер. Бригадному и ул. Спортивной от проектируемого газопровода высокого давления Дн160 в 

районе пересечения ул. 8 Марта и пер. Бригадного; 

10) газопровод Дн225 общей протяженностью 560 м от заменяемого газопровода высокою 

давления Дн225(100) в районе ответвления на ГРП-1 по ул. Базарной до существующего газопровода 

высокого давления Ду150 в районе пересечения улиц Пролетарской и Базарной; 
Для обечения возможности дальнейшего развития газификации станицы Тбилисской необходимо 

выполнить замену газопроводов высокого давления обшей протяженностью 11030 м: 

1) для подключения перспективных потребителей (завод по переработке семян подсолнечника, 

транспортно-логистический комплекс, тепличный комплекс) к существующему газопроводу 

высокого давления Ду250 (ответвление на п.Окгябрьский, п.Перномайский, п.Восточныи) его 

необходимо заменить на газопровод Дн400 общей протяженностью 1720 м от существующею 

газопровода высокого давления Ду400 в районе ГРС ст. Тбилисской до ответвления на 

проектируемые объекты; 

2) Ду100 па Ди225 протяженностью 430 м от заменяемого газопровода высокого давления 

Дн400(250) в районе пересечения улиц Крепостной и Базарной по ул. Базарной до ответвления на 

ГРП-1 ; 

3) Ду65 на Дн110 протяженностью 270 м от существующего» газопровода высокого давления 

Ду100 в районе ответвления на ГРГ-5 по ул. Казачьей до существующего газопровода высокого 

давления Ду100 на ул. Красной; 

4) Ду80 на Дн160 протяженностью 1060 м от существующего газопровода высокого давления 

Ду150, в районе пересечения улиц Октябрьской и Шпилевой, по ул. Октябрьской до ответвления на 

ШРП-43; 

5) Ду80 на Дн160 протяженностью 930 м от существующего газопровода высокого давления Ду100 

в районе пересечения улиц Октябрьской и Вокзальной до ул. Горовой; 
6) Ду65 на Дн110 протяженностью 710 м от заменяемого газопровода высокого давления Дн160(80) в 
районе пересечения улиц Горовой и Вокзальной до ул. Колхозной в районе ответвления на ШРП-104; 

7) Ду80 на Дн160 протяженностью 770 м от существующего газопровода высокого давления Ду150 в 

районе пересечения улиц Казачьей и Октябрьской до ул. Школьной в районе ответвления на ШРП-55; 

8) Ду80 на Дн160 протяженностью 790 м от заменяемого газопровода Дн225(50) в районе 

ответвления на ШРП-12 по ул. Окгябрьской до ул. Водопроводной; 

9) Ду80 на Ду150 протяженностью 530 м от заменяемого газопровода Дн225(50) в районе 

ответвления на ШРП-12 по ул. Октябрьской до ул. Мира; 
Ду250 на Дн400 общей протяженностью 3820 м от существующего газопровода высокого 
давления Ду400 в районе ответвления на сахарный завод по ул. Элеваторной до 
ул.Железнодорожной в районе ответвления на существующий ШРП-19 и далее до пересечения 
улиц Крепостной и Базарной; 
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Согласно выполненным гидравлическим расчетам газопроводов низкого давления для стабилизации 
в газораспределительной сети давления и увеличения пропускной способности необходимо 

запроектировать и построить: 

1) закольцовывающий газопровод Дн110 протяженностью 120 м по ул. Мира от заменяемого 

газопровода Ди110(50) по ул. Ленина до существующего газопровода Ду100 по ул. Тополиной; 

2) закольцовывающий газопровод Дн110 протяженностью 75 м по ул. Мира от заменяемого 

газопровода низкого давления Дн110(50) по улице Победы до существующею газопровода низкого 

давления Ду100 по ул.Октябрьской; 

3) закольцовывающий газопровод Ду100 протяженностью 90 м от существующего газопровода 

низкого давления Ду100 в районе пересечения ул. Дальней и Школьной до существующего 

газопровода низкого давления Ду80 по ул. Дальней; 

4) закольцовывающий газопровод Дн90 протяженностью 85 м между газопроводом низкого 

давления Ду65 на пер. Поворотном и газопроводами низкого давления Ду50 на ул. Дальней; 
5) закольцовывающий газопровод низкого давления Дн160 протяженностью 130 м от ШРП-104 до 

заменяемою газопровода низкого давления Дн 160(50) в районе улиц  Горовой и Колхозной; 

6) закольцовывающий газопровод низкою давления Дн160 протяженностыо 300 м по ул. 

Пролетарской от ШРП-87 до газопровода низкою давления Ду100 по ул. Гречишкина и далее до 

газопровода низкого давления Ду100 по ул. Совхозной. 

Для увеличения пропускной способности необходимо выполнить замену 

газопроводов низкого давления общей протяженностью 12855 м: 

1) Ду50 на Дн110 протяженностью 260 м по ул. Чайковского; 

2) Ду50 на Дн160 протяженностью 230 м от ГРП-8 по ул. Чайковского до заменяемого газопровода 

Дн110(50) по ул. Толстого; 

3) Ду100 на Дн160 протяженностью 80 м от заменяемого газопровода Дн110(50) по ул. Толстого до 

пересечения существующего газопровода Ду100 и заменяемого газопровода Дн110(50) по ул. 

Ленина; 

4) Ду50 на Дн110 протяженностью 1490 м по обеим сторонам улицы Толстого: 

5) Ду50 па Дн110 протяженностью 1890 по обеим сторонам улицы Ленина в "п. Сахарный Завод" и 

далее от ул. Ленина по ул. Тополиной до существующего газопровода низкого давления Ду100 по ул. 

Тополиной; 

6) Ду65 на Дп110 протяженностью 100 м от существующего газопровода низкого давления Ду100 

по ул. Тополиной до заменяемого газопровода Дн110(50) по ул. Победы; 

7) Ду50 на Дн110 протяженностью 600 м от проектируемого газопровода Дн110 в районе 

пересечения улиц Мира и Победы до заменяемого газопровода Дн160(65) по ул. Победы и далее 

тупиковый участок газопровода (ответвление в сторону ул. Тополиной): 

8) Ду65 на Дн160 протяженностью 130 м от проектируемого ШРП-1 по ул. Победы до заменяемого 

газопровода низкого давления Дн110(50) по ул. Победы; 

9) Ду50 на Д н 1 10  протяженностью 290 м от существующего газопровода Ду100 в районе 

пересечения улиц Мира и Тополиной до существующего газопровода Ду100 в районе пересечения 

улиц Мира и Октябрьской; 

10) Ду50 на Д н 1 60  протяженностью 250 м от ШРП-67 до существующего газопровода Ду80 в 

районе пересечения улиц Заводской и Мира; 
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11) Ду50 на Д н 1 10  протяженностью 250 м от заменяемого газопровода Дн 160(50) в районе 

пересечения улиц Заводской и Мира до проектируемою газопровода Дн 11 0  в районе пересечения 

улиц Мира и Октябрьской. 

12) Ду 100 на Дн160 протяженностью 285 м от существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения улиц Ленина и Переездной до существующего газопровода Ду100 по ул. 

Пристанционной; 

13) Ду50 на Дн160 протяженностью 70 м от проектируемого газопровода Дн160 в районе ШРП-104 

до существующего газопровода Ду150 в районе пересечения улиц Колхозной и Горовой; 

14) Ду100 на Дн225 протяженностью 140 м от существующего газопровода Дн150 в районе 

пересечения улиц Водопроводной и Октябрьской до заменяемого газопровода Дн160(100) в районе 

пересечения ул. Водопроводной и пер. Водопроводного; 

15) Ду100 на Дн160 протяженностью 375 м от заменяемого газопровода Дн225( 100) в районе 

пересечения ул. Водопроводной и пер. Водопроводного до существующего газопровода Ду100 в 

районе пересечения улиц Водопроводной и Пристанционной; 

16) Ду100 на Дн160 протяженностью 435 м от заменяемого газопровода Дн225(100) в районе 

ШРП-15 до существующего газопровода Ду100 в районе пересечения улиц Энгельса и Горовой и 

далее по ул Энгельса до заменяемого газопровода Дн110(65) по ул. Юбилейной; 

17) Ду65 на Дн110 протяженностыо 350 м от заменяемого газопровода Дн160(100) в районе 

пересечения улиц Энгельса и Юбилейной до конца ул. Юбилейной; 

18) Ду100 на Дн225 протяженностыо 75 м от заменяемого газопровода Дн160( 1 00) в районе 

ШРП-15 до пересечения существующих газопроводов Ду150 по ул. Горовой; 

19) Ду50 на Дн110 протяжснностыо 240 м от существующего газопровода Ду100 в районе 

пересечения пер. Заводского и ул. Октябрьской до конца пер. Заводского; 

20) Ду50 на Дн110 протяженностью 315 м от существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения ул. Горовой и пер. Горового до конца пер. Горового; 

21) Ду65 на Дн110 протяженностью 60 м от существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения ул. Вокзальной и пер. Предгорного до существующего газопровода Ду65 по пер. 

Предгорному; 

22) Ду80 на Дн160 протяженностью 80 м от существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения ул. Вокзальной и пер. Солнечного до существующего газопровода Ду80 по пер. 

Солнечному; 

23) Ду100 на Дн160 протяженностью 655 м от Существующего газопровода Ду150 в районе 
пересечения улиц Вокзальной и Пристанционной до заменяемого газопровода Дн225(100) в районе 

пересечения улиц Пристанционной и Первомайской: 

24) Ду100 на Дн225 протяженностью 165 м от существующего газопровода ДУ100 В районе ШРП-

24 до заменяемого газопровода Дн160(80) в районе пересечения улиц Базарной и Первомайской; 

25) Ду80 па Дн160 протяженностью 175 м от заменяемого газопровода Дн225(100) в районе 

пересечения улиц Первомайской и Базарной до существующего газопровода Ду100 по ул. Базарной; 

26) Ду100 на Дн160 протяженностью 55 м от заменяемого газопровода Дн225(100) в районе 

пересечения улиц Базарной и Первомайской до существующего газопровода Ду100 в районе 

27) Ду50 на Д н 1 10  протяженностью 275 м от существующего газопровода Ду100 в пайоне 

пересечения ул. Горовой и пср. Светлого до существующего газопровода Ду50 по ул. Светлой; 

28) Ду100 на Дн160 протяженностью 295 м от проектируемого газопровода Дн160 в районе ШРП-

10 до существующего газопровода Ду150 но ул. Первомайской; 
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29) Ду65 на Дн110 протяженностью 125 м от существующего газопровода Ду100 в районе ШРП-

46 до заменяемого газопровода Дн110(50) в районе пересечения улиц Астаховской и Заярной; 
30) Ду50 на Дн110 протяженностью 150 м от заменяемого газопровода Дн110(50) в районе 
пересечения улиц Астаховской и Заярной до существующего газопровода Ду100 в районе 
пересечения улиц Астаховской и Пионерской: 
31) Ду50 на Дн110 протяженностью 150 м от существующего газопровода Ду100 в районе 

пересечения улиц Пионерской и ДелегатовскоЙ до существующего газопровода Ду100 в районе 

пересечения ул. Делегатовской и пер. Зеленого; 

32) Ду50 на Дн160 протяженностью 100 м от ШРП-14 до существующего газопровода Ду100 по ул 

Пионерской: 

33) Ду50 на Дн110 протяженностью 220 м от существующего газопровода Ду100 по ул. Новой до 

пересечения улиц Новой и Широкой: 

34) Ду50 на Дн110 протяженностью 265 м от существующего газопровода Ду100 по ул. 

Астаховской в районе ШРП-7 до существующего газопровода Ду50 в районе пересечения улиц 

Делегатовской и Крепостной; 

35) Ду80 на Дн160 протяженностью 100 м от существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения улиц Кубанской и Исполкомовской до заменяемого газопровода Дн225(80) в районе 

ШРП-23: 

36) Ду80 на Дн225 протяженностью 115 м от заменяемого газопровода Дн160(80) в районе ШРП-

23 до заменяемого газопровода Дн160(80) в районе пересечения улиц Кубанской и 

37) Ду80 на Дн160 протяженностью 345 м от заменяемого газопровода Дн225(80) в районе 

пересечения улиц Кубанской и Октябрьской до существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения улиц Широкой и Кубанской; 

38) Ду80 на Дн160 протяженностью 470 м от существующею газопровода Ду150 по ул. Базарной 

до ШРП-19 и далее но ул Железнодорожной до существующего газопровода Ду100 по пер. 

Урожайному: 

39) Ду80 на Дн160 протяженностью 45 м от существующего газопровода Ду100 по ул. 

Пролетарской до заменяемого газопровода Дн225(80) в районе ШРП-64: 

40) Ду80 на Дн225 протяженностью 65 м от заменяемого газопровода Ду160(80) в районе ШРП-

64 до существующею газопровода Ду150 в районе пересечения улиц Пролетарской и Красной: 

41) ДУ 100 на Дн160 протяженностью 135 м существующего газопровода Ду150 в районе 

пересечения улиц Красной и Дзержинского до существующего газопровода Ду100 по ул. Хуторской; 

42) Ду80 на Дн110 протяженностью 70 м от существующего газопровода Ду100 В районе 

пересечения улиц Хуторской и Шпилевой до заменяемого газопровода Дн110(65) по ул. Шпилевой; 

43) Ду65 на Дн110 протяженностью 100 м от заменяемою газопровода Дн110(80) в районе 

пересечения улиц Хуторской и Шпилевой до существующего газопровода Ду65 по ул. 

44) Ду125 на Дн225 протяженностью 50 м от ШРП-34 по ул. Шпилевой до заменяемого 

газопровода Дн160( 100) по ул. Шпилевой; 

45) Ду100 на Дн160 протяженностью 75 м от заменяемого газопровода Дп225(125) но ул. 

Шпилевой до существующего газопровода Ду150 в районе пересечения улиц Шпилевой и 

Базарной; 

46) Ду100 на Ду150 протяженностью 20 м на выходе из ГРП-8 
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47) Ду100 на Ду200 общей протяженностью 180 м на выходе из ШРП-10, 12, 15, 21, 24, 34, 

55,81,99; 

48) Ду50 на Ду150 протяженностью 40 м на выходе из ШРП 14 и 46; 

49) Ду80 на Ду150 протяженностью 80 м на выходе из ШРП-19. 43, 50 и 104; 

50) Ду80 на Ду200 протяженностью 20 м на выходе из ШРП-23; 

51) Ду50 на Ду200 протяженностью 60 м на выходе из ШРП-33, 64 и 67; 

52) Ду150 на Дн225 протяженностью 170 м от заменяемого газопровода Дн225(100) по ул. 

Гороной в районе ШРП15 до существующего газопровода Ду150 по ул. Вокзальной; 

53) Ду125 на Дн160 протяженностью 120 м от существующего газопровода Ду150 по ул.Веселой 

в районе ШРП-21 до заменяемого газопровода Дн160(80) по ул.Светлой; 

54) Ду80 на Дн160 протяженностью 310 м от заменяемого газопровода Дн160(125) по ул.Веселой 

в районе ШРП-21 до существующего газопровода Ду100 по ул. Горького: 

55) Ду50 на Дн110 протяженностью 180 м от существующего газопровода Ду100 по ул.Горького 

и далее по пер.Дружбы; 
56) Ду150 на Ду200 протяженностью 20 м па выходе из ГРП-3; 
57) Дн90 на Дн160 протяженностью 25 м от заменяемого газопровода Ду150(80) на выходе из 

ШРП-50 до существующего газопровода Ду150 по ул. Элеваторной; 

Согласно выполненным гидравлическим расчетом по причине низкой производительности ШРП-
33 и ШРП-67 с регуляторами давления РДНК-400М подлежат замене на ШРП с регуляторами 

давления РДБК1-50/35. 

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления 

составляет- 51915 м. заменяемых- 12855 м. 

Для стабилизации давлении в системе газоснабжения ст. Тбилисской в первую очередь 

необходимо: 

1) заменить газопровод высокого давления Ду250 на Дн400 общей протяженностью 3820 м от 

существующего газопровода высокою давления Ду400 в районе ответвления на сахарный завод по 
ул. Элеваторной до ул. Железнодорожной в районе ответвления на существующий ШРП-19 и далее 

до пересечения улиц Крепостной и Базарной; 
2) запроектировав и построить закольцовывающий газопровод низкого давления Дн160 

протяженностью 130 м от ШРП-104 до заменяемого газопровода низкого давления 
Дн160(50) в районе улиц Горовой и Колхозной: 

3) запроектировать и построить закольцовывающий газопровод низкого давления Дн160 

протяженностью 300 м поул. Пролетарской от ШРП-87 до газопровода низкого давления Ду100 

по ул. Гречишкина и далее до газопровода низкого давления ДУ100 поул. Совхозной. 

2.5. Газопроводы и сооружения на них 

2.5.1 Газопроводы 

Прокладка газопроводов высокого и низкого давлений предусматривает подземно открытым 

способом. 

Для прокладки газопроводов приняты полиэтиленовые трубы, изготовленные и соответствии с 

ГОСТ Р 50838-2009 и стальные трубы по ГОСТ 10704-90. 

Протяженность груб по диаметрам приведена в табл.12-13. 
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Владельцы зданий обязаны обеспечить герметизацию вводов и выпусков инженерных 

коммуникаций в подпалы и технические подполья, а эксплуатирующая организация при обходе 

подземных газопроводов, должна производить проверку на загазованность колодцев, цокольных и 

подвальных этажей зданий в радиусе 50 м от газопроводов низкого и среднего давлений, 80 м - 

высокого давления. 

При обнаружении загазованности сооружений па трассе газопровода или утечки газа немедленно 

известить аварийно-диспетчерскую службу, жильцов дома, прохожих о загазованности и 

недопустимости применения открытого огня, пользования электроприборами и необходимости 

проветривания помещения. 

2.5.2 Отключающие устройства 

Существующая газораспределительная сеть имеет свою систему отключающих устройств. Ни 

проектируемых участках газопроводов отключающие устройства предусматриваются: 

- в точке врезки; 

- на входах в газорегуляторные пункты и на ответвлениях к сосредоточенным потребителям; 

- на выходах из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами: 

- при пересечении с водными преградами: 

- на закольцованных газопроводах - на обоих берегах; 

- на тупиковых газопроводах - на одном берегу до перехода (по ходу газа); 

- секционирующие отключающие устройства язя отключения отдельных участков с целью 

обеспечения безопасности и надежности газоснабжения. 

2.6. Газорегуляторные пункты 

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его в 

заданных параметрах. 

Для обеспечения природным газом населения ст. Тбилисской проектом предусматривается 

установка 8 ШРП и замена ШРП-33 и ШРП-67 на более производительные . 

Размеры и типы регуляторов подобраны по расчетной нагрузке на ШРП и расчетному давлению 

газа на входе и выходе из ШРП. 

Характеристики газорегуляторных пунктов приведены в таблице 14. 

Проектируемые газопроводы высокого давления 

Таблица 12 
П

ро
ек

ти
ру

ем
ы

е 

га
зо

пр
ов

од
ы

 
В том числе по диаметрам, м 

ПЭ 100 

Ø400 х 36,3 

SDR 11 

ПЭ 100 

Ø225 х 20,5 

SDR 11 

ПЭ 100 

Ø160 х 14,6 

SDR 11 

ПЭ 100 

Ø110 х 10,0 

SDR 11 

ПЭ 100 

Ø90 х 8,2 

SDR 11 

Ду150 Всего 

5650 990 5260 5990 560 530 18980 

Проектируемые газопроводы низкого давления 

Таблица 13 

П
ро

ек
ти

ру
ем

ы
е 

га
зо

пр
ов

од
ы

 

В том числе по диаметрам, м 

ПЭ 80 

Ø225 х 12,8 

SDR 17,6 

ПЭ 80 

Ø160 х 9,1 

SDR 17,6 

ПЭ 80 

Ø110 х 6,3 

SDR 17,6 

ПЭ 80 

Ø90 х 10,0 

SDR 17,6 

Ду200 Ду150 Ду100 Всего 

975 16350 46705 105 400 180 55 64770 
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2.7. Защита газопроводов от коррозии 

Активная зашита подземного газопровода из полиэтиленовых груб, а также стальных вставок 
длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых труб и участков соединения "полиэтилен-
сталь" не предусматривается. 

Пассивная защита предусматривается: 

- участков подземного стального газопровода длиной до 10 м защитным изоляционным покрытием 
"весьма усиленного типа" по ГОСТ 9.602-2005 (ленточное полимерно-битумное покрытие толщиной 
слоя 4.0 - 4.6 мм., конструкция №5). Засыпка траншей по всей протяженности и глубине на участке 
прокладки стального газопровода предусматривается песчаной 
- надземные газопроводы покрываются 2-мя слоями масляной краски ГОСТ 8292-85 по 2-м слоям 
грунтовки 1 Ф-021 ГОСТ 25129-82*. Цвета окраски газопроводов выбрать в соответствии с 
требованиями ГОСТ 14202-69. 

3. Охрана окружающей среды 

С переводом на газ производственных, сельскохозяйственных, культурно-бытовых объектов и 
жилых зданий улучшаются условия окружающей среды: 

- сокращается объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
- почва не загрязняется золой и шлаком; 
- улучшаются санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных и производственных 

зданий. 
Трассы газопроводов выбраны в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к 

существующим строениям и коммуникациям. 

В период эксплуатации сети газопровода должен осуществляться периодический контроль за его 
состоянием. 

Все работы по техническому обслуживанию газопроводов должны выполняться в соответствии с 
ПБ-12-529-03 "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления". 

В газовом хозяйстве должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции 
по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведения на территории объектов 
газового хозяйства, применительно к видам выполняемых работ и с учетом местных условий. 

Объектом охраны окружающей среды является почва. На участках прокладки газопроводов по 
сельскохозяйственным землям выполняется рекультивация земель. 

При выполнении строительно-монтажных работ, работа строительных машин и механизмов должна 
быть отрегулирована на минимальный выброс выхлопных газов и уровень шума. Территория должна 
предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных веществ. 

4. Организация газовой службы 

Постоянный технический надзор за газовым хозяйством ст. Тбилисской, проведения 
плановопредупредительных ремонтов и ревизий газовою оборудования и газопроводов, выполнения 
газоопасных работ в газовом хозяйстве и готовность в любое время принять меры к предотвращению 
или ликвидации аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования будет 
осуществлять ОАО "Тбилисскаярайгаз. 

Для выполнения п.11.2 ПБ 12-529-03 действует служба АДС четырехсменного дежурства, 

расположенная в ст. Тбилисской и состоящая из 4-х диспетчеров и аварийной бригады (согласно ОСТ 

153-39.3-051-2003 "Техническая эксплуатация газораспределительных систем). 

При поступлении аварийной заявки в ночную смену диспетчер организует выезд бригады в 
соответствии с планом локализации и ликвидации аварий. 
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5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Возникновение чрезвычайных ситуаций па проектируемом газопроводе маловероятно, но 

полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

предусмотрены при проектировании и строительстве сети газопроводов, а также в организации 

контроля за его состоянием в процессе эксплуатации. 

В процессе строительства газопроводов предусматривается повышение качества строительно-

монтажных работ и требований к контролю качества строительства, что обеспечит существенное 

увеличение надежности газопровода. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций па газопроводе в период его 

эксплуатации заключаются, в основном, в организации постоянного контроля за состоянием 

газопровода, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ 

специализированными бригадами или звеньями. 

В случае стихийных бедствий (урагана и т.п.) райгазу необходимо организовать усиленный 

контроль за состоянием сети и арматуры газопровода. 

Разработка мероприятий выполнена в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (Порядок 

разработки и состав раздела ''Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. 
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6. Технико-экономическое обоснование вложения средств и срок окупаемости системы 

газоснабжения ст. Тбилисской 

Для определения экономической эффективности вложения средств в строительство системы 
газоснабжения ст. Тбилисской используются данные, взятые на официальном сайте ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар» - www.krasnodarrg.ru: 

 

Наименование 

Доп. коэф- 

фициенты, 

руб. 

Цена газа 

с НДС, 

руб. 

Цена газа 

без НДС, 

руб. 

1 2 3 4 

- оптовые цены на газ для потребителей Краснодарского края (кроме населения и потребителей, в 
отношении которых применяются принципы государственного 

1 2 3 4 

- с 01.01.2011 г. (за 1 тыс.куб.м) - 3704,0 3139,0 
- оптовые цены на газ, реализуемый потребителям Краснодарского края на условиях постановления 
Правительства РФ от 28.05.2007 г. № 333, установлены в размере: 

1 2 3 4 

- с 01.01.2011 г. (за 1 тыс.куб.м) - 4074,5 3453,0 
- оптовые цены на газ, реализуемый населению Краснодарского края: 

1 2 3 4 
- с 01.01.2011 г. по 01.04.2011 г. (за 1 тыс.куб.м) - 2092,1 1773,0 
- с 01.04.2011 г. (за 1 тыс.куб.м) - 2406,0 2039,0 
- розничная цена на газ, реализуемый населению Краснодарского края: 

1 2 3 4 
- с 01.01.2011 г. по 01.04.2011 г. (за 1 тыс.куб.м) - 3,49 2,96 
- с 01.04.2011 г. (за 1 тыс.куб.м) - 3,82 3,24 
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Согласно Приказам: ООО «Краснодарская региональная компания по реализации газа» от 02.04.2009 
г. № 25-20-09/1887, ОАО «Краснодаркрайгаз» от 07.04.2009 г. № 02-20/2372 и приложении к Приказу 
Федеральной службы по тарифам № 66-э/5 от 27.03.2009 г. 

1 2 3 4 

надбавка за транспортировку газа населению (за 1 тыс.м3) - 569,60 482,71 

надбавка за транспортировку газа потребителям с объемом 
потребления свыше 500 млн.м3 в гол (за 1 тыс.м3) - 202,92 171,97 

надбавка за транспортировку газа потребителям с объемом 
потребления от 100 до 500 млн.м3 в год (за 1 тыс.м3) - 233,51 197,89 

надбавка за транспортировку газа потребителям с объемом 
потребления от 10 до 100 млн.м3 в год (за 1 тыс.м3) - 355,86 301,58 

надбавка за транспортировку газа потребителям с объемом 
потребления от 1 до 10 млн.м3 в год (за 1 тыс.м3) 

- 470,56 398,78 

надбавки за транспортировку газа потребителям с объемом 
потребления от 0.1 до 1 млн. м3 в год (за 1 тыс. м3) - 489,69 414,99 

надбавка за транспортировку газа потребителям с объемом 
потребления от 0.01 до 0.1 млн. м3 в год ( за 1 тыс.м1) - 527,93 447,40 

надбавка за транспортировку' газа потребителям с объемом 
потребления до 0.01 млн. м3 в год ( за 1 тыс. м3) - 547,04 463,59 

Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке, 1000 
м3 

- 66,75 56,57 

удельный вес эксплуатационных расходов на 1 м3 газа 0,521 - - 

удельные амортизационные расходы на 1 м3 газа 0,07 - - 

 

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (руб./1000 куб.м), оказываемые конечным 
потребителям газа (кроме населения) ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" на территории 
Краснодарского края в следующих размерах: 

Группы потребителей с объемом потребления газа (млн.м3 /год): 

Согласно укрупненным сметным расчетам сумма на строительство объектов газификации составит в 
текущих ценах ориентировочно 300000 тыс.руб. 

 

 

свыше 500 

 

от 100 до 500 
включительно от 10 до 100 

включительно 
от 1 до 10 

включительно 
от 0,1 до 1 

включительно 
от 0.01 до 

0.1 
включи-
тельно 

до 0,01 
включи-
тельно 

без НДС 

48,85 60,43 
102,86 

141,44 147,87 160,75 167,18 

с НДС 

57,64 71,31 121,37 166,90 174,49 189,7 197,27 
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6.1. Коммерческая эффективность 

 

Потребители газа Годовой объем 
реализации газа, 
тыс.м3/год 

Прибыль от 
транспорти-
ровки газа, 
тыс.руб./год 

Прибыль от платы 
за снаб-женческо-
сбы- 
товые услуги, 
тыс.ру./год 

Население 44825,3 21637,6 - 
Прочие потребители: 
1) с объемом потребления от 10 до 100 
млн.м3/год: 

93200,0 28107,3 9586,6 

2) с объемом потребления от 1 до 10 
млн.м3/год: 

34325,6 13688,4 4855,0 

3) с объемом потребления от 0,1 до 1 
млн.м3/год: 

4025,6 1605,3 595,3 

4) с объемом потребления от 0,01 до 
0,1 млн.м3/год: 

2220,4 921,5 356,9 

5) с объемом потребления до 0,01 
млн.м3/год: 

505,5 234,3 84,5 

Итого по прочим потребителям: 134277,1 16449,5 5891,7 
Общий итог: 179102,4 38087,1 5891,7 

Текущие затраты по эксплуатации составят: 

44825,28 х 0,07 + 134277,1 х 0,52 = 73096,1 тыс.руб./год. 

6.2. Бюджетная эффективность 

Расходы бюджета по финансированию строительства составляют 300000 тыс.руб. 

Доходы бюджетов всех уровней складываются: 

1. Поступления от реализации временных зданий и сооружений при строительстве газопровода 0,9% 
от капиталовложений – 2700 тыс.руб. (единовременные поступления). 

2. НДС к зачислению в бюджет: 

(44825282,9 х 3,24 + 134277,1 х 3453,0) х 0,18 = 109579 тыс.руб./год. 

3. Налог на имущество 2,0 % от капиталовложений – 6000 тыс.руб. 

4. Прочее (отчисления на социальные нужды) 1,0 % от текущих затрат по эксплуатации – 731 
тыс.руб./год 

Итак срок окупаемости строительства системы газоснабжения составит: 
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6.3. Вывод 

Низкая эффективность проекта обусловлена высокой стоимостью строительства. Коммерческая 

эффективность проекта может быть повышена за счет отмены ряда местных налогов (в частности 

налога на имущество), что предусмотрено Законом Краснодаркого края "О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности. В любом случае недостаточная бюджетная и 

коммерческая эффективности проекта перекрываются его социальной эффективностью, 

необходимостью газификации всех без исключения населенных пунктов Краснодарского края. 
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Общие указания
1. Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование
в соответствии с техническими условиями ОАО "Краснодаркрайгаз" на
разработку схемы газоснабжения станицы Тбилисской Тбилисского района
№04-03 СЩ 01/2-04-03/100 от 06.09.2011 г .
2. Чертежи разработаны в соответствии с нормами, правилами,
техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами и
обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий.
3. Газовое оборудование и материалы, используемые в проекте,
сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют
разрешение Госгортехнадзора России на применение.
4. Сейсмичность района строительства - 7 баллов.

Ведомость чертежей основного комплекта ГС
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Ситуационный план

3 План газопроводов

4 Расчетная схема газопроводов высокого давления

5 Расчетная схема газопроводов низкого давления

6 Расчетная схема газопроводов низкого давления

7 Расчетная схема газопроводов низкого давления
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Формат А1

Газорегуляторный пункт (ГРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), проектируемый
Газопровод высокого давления подземный, существующий
Газопровод высокого давления надземный, существующий
Газопровод высокого давления, проектируемый
Газопровод высокого давления, рекомендованный к замене
Газопровод высокого давления, рекомендованный к замене

Задвижка на газопроводе
Заглушка на газопроводе
Номер расчетной точки
Направление потока газа

Условные обозначения

Обозначение Наименование

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1 3.1

3.13.1
3.1

3.1

3

3

3
3

3
3 3 3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3.1

3.1

3.1

P=4.56

P=4.53
P=4.70 P=5.36

P=4.60

Q=837.2
Ду 100
L=900

На котельную
Q=552

ГРП-1
Q=241
Ду 100
L=20
P=4.53

Q=793
Ду 100
L=160

На кирпичный
завод СУР-4
(ТЦР-4)
Q=580

Q=535.8
Ду 100
L=575

Q=1249.2
Ду 100
L=2000

Q=1619.2
Ду 150
L=1500

На п.Первомайский
Q=370

ШРП-2
Q=923
Ду 100
L=15
P=4.59

ШРП-3
Q=1106
Ду 100
L=15
P=4.97

P=4.97

Q=1458.8
Ду 100
L=800

Q=2564.8
Ду 150
L=3030

Отделение №2
с-за "Кропоткинский"
Q=412

P=5.45

Q=4184
Ду 150
L=1600 На п.Восточный

Q=361

P=6.05
Q=4545
Ду 150
L=1600

P=6.69

P=6.76
Q=4545
Ду 250
L=3280

P=6.84

Q=16074.6 в том числе:
Завод по переработке
семян подсолнечника Q=1600
Транспортно-логистический
коплекс Q=8974.6
Тепличный комплекс Q=5500

Q=20619.6
Дн 400(250)
L=920

На свинокомплекс
Q=706

Q=44279.9
Ду 400
L=50

Q=21325.6
Дн 400(250)
L=80

ГРС ст. Тбилисской
Q=66540
Ду 400
L=50
P=7.00

P=6.98

Q=14.2
Ду 100
L=140

P=6.91

P=6.90

Q=65605.5
Ду 400
L=180

ИПС Тбилисская Q=4.5
Ценр-Соя Q=930
Ду 150

На АФ "Кавказ"
МТФ №7
Q=7.2
Ду 80

P=6.90

Дом
оператора
Q=7
Ду 50
L=350
P=6.90

Элит-масло
Q=5059
Дн 160
L=1620
P=5.85

P=6.89Q=44265.7
Ду 400
L=50

P=6.86

Q=39206.7
Ду 400
L=220

Q=4156.5
Ду 250
L=450

Q=35050.2
Ду 400
L=220

Q=35050.2
Дн 400(250)
L=470

P=6.86

P=6.85

P=6.46

Q=35050.2
Дн 400(250)
L=470

P=6.76

Сахарный
завод
Q=3802

ГУ "7 ОФПС по КК"
столовая Q=14.5
ДСУ 7 Q=340
Дн 63

ГАТП Тбилисское Q=35.5
Компания Морозовых Q=9.5
Ду 50

Q=35005.2
Дн 400(250)
L=460

Стройсервис
Q=12
Ду 65

P=6.65
Q=10518.8
Ду 200
L=40

ЧП Манов Q=3.8
ЧП Позоян Q=6.4
Лотос-М Q=17.4

Q=10491.2
Ду 200
L=380

P=6.64

P=6.54
Q=479
Ду 200
L=380

P=6.54

ГРП-8
Q=479
Ду 100
L=250
P=6.53

ШРП-81
Q=723
Ду 50
L=50
P=6.31

Спорт.
комплекс
Q=400

Q=24471.2
Дн 400(250)
L=30

Q=24427.2
Дн 400(250)
L=180

P=6.61
Q=24418.9
Дн 400(250)
L=320

P=6.57
P=6.63P=6.63

Q=24474.4
Дн 400(250)
L=160

Q=10012.2
Ду 200
L=80

P=6.52

ЧП
Берикян
Q=3.2
Ду 50

Тбилисскаягазстрой Q=15.7
ПО "Хлеб" Q=5
Элит-масло Q=3.5
Техснабдеталь Q=5.4
ДСУ-7 Q=14.2
Ду 50

ПО "Хлеб"
Q=8.5
Ду 50

Q=184
Ду 80
L=140

P=6.57 P=6.52

Q=24234.9
Дн 400(250)
L=400

Q=23769.9
Дн 400(250)
L=390

Q=1702
Ду 150
L=50

Q=22067.9
Дн 400(250)
L=500

P=6.48

P=6.48

Гречишкинская
зерновая компания
Q=1510
Ду 100

Гречишкинская
зерновая компания
Q=19
Ду 150

P=6.43

Q=22048.9
Дн 400(250)
L=350

P=6.39
ШРП-11
Q=184
Ду 50
L=100
P=6.55

ШРП-50
Q=465
Ду 50
L=50
P=6.46

ШРП-117
Q=192
Ду 50
L=50
P=6.46

ШРП-4
Q=1020
Дн 110
L=50
P=5,83

P=6.22

ШРП-63
Q=333
Дy 65
L=200
P=6,36

Q=25740
Дн 160
L=920

Q=20540
Дн 110
L=300

ШРП-6
Q=520
Дн 110
L=2030
P=6,09

P=5.84

Q=520,0
Дн 110
L=2030

Q=19141,9
Дн 400(250)
L=250

P=6.39

Q=17828,9
Дн 400(250)
L=420

ШРП-19
Q=282
Ду 50
L=50
P=6,35

Q=7296,1
Дн 225(100)
L=430

ШРП-24
Q=1031
Ду 50
L=20
P=6,10 Q=10532,8

Ду 250
L=640

P=6.23

Q=1031
Ду 100
L=800

P=6.34

Кубаньагрострой
Q=800
Ду 80

ГРП-1
Q=476
Дy 100
L=50
P=6,24

Перспективная
2-3 этпжная
застройка Q=190

P=6.24

P=6.16

Q=5830,1
Дн 225
L=560

P=6.15

Q=623,0
Дн 150
L=550

ШРП-87
Q=623
Ду 100
L=50
P=6,15 P=5,23

ШРП-7
Q=762
Дн 160
L=11
P=4,95

P=4,96

ШРП-8
Q=880
Дн 110
L=700
P=4,81

P=5,18

Q=1642,0
Дн 110
L=350

Q=1642,0
Дн 160
L=540

Детский сад и
школа Q=35

Q=1712,0
Дн 160
L=550

ШРП-109
Q=683
Дн 160
L=400
P=4,99

ШРП-34
Q=1163
Ду 50
L=50
P=4,77

P=5,29

ШРП-43
Q=537
Ду 50
L=150
P=4,57

P=5,27 P=5,05 P=5,00

P=4,47

P=4,37

Q=2013,0
Ду 150
L=250

Q=400
Ду 65
L=280

Q=960
Ду 80
L=800

Q=2180,0
Дн 160(80)
L=300

ГРП-25
Q=310
Дy 50
L=50
P=4,43

ГРП-18
Q=722
Дy 80
L=400
P=4,91

ГРП-6
Q=403
Дy 100
L=200
P=5,26

ШРП-2
Q=792
Дн 90
L=280
P=4,56

АФ"Кавказ"
ПТФ
Q=250
Ду 50

Садовая бригада
Q=400
Дн 90(50)
L=380
Р=4,31

Q=2902,0
Дн 160(80)
L=760ШРП-55

Q=814
Ду 50
L=50
P=5,66

P=5,89

Q=1292
Ду 80
L=620

Q=4888,0
Ду 150
L=1350

P=5,99

Q=5207,1
Ду 150
L=300

Q=2106,0
Дн 160(80)
L=770

P=5,99

Q=319,1
Ду 150
L=330

P=4,70

Q=422
Ду 65
L=165

Q=1214,0
Ду 80
L=460

P=4,64

ШРП-45
Q=187
Ду 50
L=70
P=4,62

ШРП-64
Q=711
Ду 50
L=50
P=4,97

P=5,16

P=5,40
Q=1925,0
Ду 100
L=330

Q=1925,0
Дн 110(65)
L=270

ГРП-5
Q=633
Дy 100
L=50
P=5,61P=5,61

Q=2558,0
Ду 100
L=330

Q=4344,9
Ду 150
L=500

P=6,18

ШРП-23
Q=775
Ду 50
L=90
P=5,83

P=6,27

P=6,15

Q=5119,9
Ду 150
L=160

Q=4651,0
Ду 150
L=830

P=6,26

ШРП-7
Q=295
Ду 80
L=220
P=6,25

Q=166
Ду 150
L=750

P=6,26

ШРП-65
Q=166
Ду 50
L=50
P=6,25

Задвижки
закрыты

На х. Северин
Q=0 (ГРС Алексее-Тенгинская)

Q=4991,9
Ду 150
L=250

Q=4613,9
Ду 150
L=90

Q=2240,5
Ду 100
L=135

Q=2036,4
Ду 100
L=135

P=5,95

P=5,99

P=5,79

P=6,11

Котельная
РПО БОН
Q=337
Ду 50

ШРП-2
Q=338
Ду 150
L=350
P=6,14

P=5,69

ШРП-10
Q=335
Ду 50
L=65
P=5,71 ШРП-33

Q=585
Ду 50
L=20
P=5,52

ШРП-14
Q=151
Ду 50
L=80
P=5,56

ООО "Родник"
Q=47

Q=1568,5
Ду 100
L=90

P=5,65

Q=1615,5
Ду 100
L=210

Q=625
Ду 100
L=340

Q=2240,5
Ду 100
L=230

P=5,65

Q=832,5
Ду 100
L=210

Q=736
Ду 65
L=80

Q=542,5
Ду 100
L=80

Q=468
Ду 65
L=330 P=

5,
62P=5,62

P=5,48

ПО "Хлеб"
Q=74,5
Ду 80

Котельная
МОУ №2
Q=290
Ду 50

ШРП-46
Q=217
Ду 50
L=20
P=5,48

Котельная
МУЗ ЦРБ
Q=251
Ду 50

P=6,01

Q=2036,4
Ду 100
L=90

Крытая котельная
Q=130
Ду 50
L=130
P=5,93

Q=1906,4
Ду 100
L=355

P=5,72

P=5,57

Перспективная
2-3 этажная
застройка Q=380

Котельная
д.с. "Сказка"
Q=290
Ду 50

ШРП-21
Q=659
Ду 50
L=20
P=5,50

Q=1526,4
Ду 100
L=350

Q=867,4
Ду 100
L=180

АФ "Кавказ"
Q=216
Ду 50

Котельная
СОШ №5
Q=145
Ду 50

P=5,54

Q=651,4
Ду 100
L=80

Q=2513,6
Ду 100
L=285

P=5,95
P=5,86

P=5,53

ШРП-99
Q=1164
Ду 50
L=50
P=5,47

Q=3165,0
Дн 160(80)
L=70

ГРП-3
Q=642
Дy 100
L=20
P=5,51

P=5,51

P=5,46

Q=2523,0
Дн 160(80)
L=240

Q=2455,0
Дн 160(80)
L=620

Котельная д.с.
"Наше счастье"
Q=68
Ду 50

Q=493,0
Дн 110
L=580

P=5,34

P=5,30
P=5,27

Q=493,0
Дн 90
L=130

ШРП-3
Q=265
Дн 90
L=50
P=5,27

Кирпичный завод
Q=265
Дн 90
L=50
P=5,27

Q=1962,0
Дн 110(65)
L=270

P=5,11
P=5,00

Q=991
Дн 110(65)
L=440

ШРП-15
Q=971
Дн 110(50)
L=50
P=4,74

Q=3725,6
Ду 100
L=40

ШРП-104
Q=441
Ду 50
L=50
P=4,92

Кирпичный завод
АФ "Кавказ"
Q=550
Ду 50

Q=663,0
Ду 100
L=240

P=5,94

Маслосырзавод
Q=414
Ду 100

ШРП-9
Q=249
Ду 80
L=80
P=5,93

Q=4388,6
Дн 160(80)
L=790

P=6,36

ШРП-12
Q=586
Ду 80
L=50
P=6,35

Q=8889,2
Ду 200
L=220ГРП-44

Q=414
Ду 100
L=50
P=6,41

P=6,41

P=6,47

Q=8475,2
Ду 200
L=200

Q=2612,2
Ду 200
L=270

Q=3500,6
Ду 150(80)
L=530

P=6,23P=6,05

P=5,84

P=5,53

Q=1884,6
Ду 80
L=350

Q=550,0
Ду 80
L=1200

Q=816,0
Ду 80
L=490

ШРП-67
Q=569
Ду 50
L=50
P=5,41

ШРП-1
Q=266
Дн 90
L=100
P=6,04

Кирпичный завод
"Тбилисский"
Q=1315,6
Ду 50

Тбилисский
кирпичный завод
Q=300
Дн 90
L=500
Р=5,80

Очистные
сооружения
Q=250
Ду 50

Два спорт.
комплекса
Q=800

ШРП-5
Q=1034
Дн 110
L=950
P=5,62

Котельная
СОШ №6
Q=235
Ду 50
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Общие указания
1.Давление газа на выходе из ГРС принято равным 0,7 МПа (7,0 кгс/см ), ата
2.При составлении и расчете схемы приняты следующие условные
обозначения и размерности:
- расчетный расход газа                                                          Q, м /час
- расчетная длина участка газопровода                                 L, м
- диаметр стального газопровода                                           Ду, мм
- диаметр полиэтиленового газопровода                               Дн, мм
- расчетное давление в узле                                                   Р, кгс/см , ата

3

2

2

Обозначение Тип, марка, ГОСТ Протяженность газопроводов
высокого давления, м

Дн 400 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ 400х36,3 ГОСТ Р 50838-2009 5650
Дн 225 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ 225х20,5 ГОСТ Р 50838-2009 990
Дн 160 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ 160х14,6 ГОСТ Р 50838-2009 5260
Дн 110 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ 110х10 ГОСТ Р 50838-2009 5990
Дн 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ 90х8,2 ГОСТ Р 50838-2009 560
Дн 150 159х4,5 ГОСТ 10704-91 530

Итого 18980

Расчетная схема газопроводов высокого давления

3

3.1

первой очереди строительства

Газораспределительная станция (ГРС), существующий

Изм. Кол. Лист N док. Подп. Дата
 Разраб.  Семенова 10.21

Н. контр.  Царев 10.21
 ГИП  Слюсаренко 10.21

Q=762
Дн 160
L=124

Q=762
Дн 160
L=269

AutoCAD SHX Text
Расчетная схема газзопроводов высокого давления

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
01-376/П-21-ГС

AutoCAD SHX Text
Схема газоснабжения

AutoCAD SHX Text
Система газоснабжения станицы Тбилисской Тбилисского района. Корректировка
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Формат А1

1.Давление газа на выходе из ШРП (ГРП) принято равным 300 мм. вод. ст.
Общие указания

2.При составлении и расчете схемы приняты следующие условные
обозначения и размерности:
- расчетный расход газа                                                          Q, м /час
- расчетная длина участка газопровода                                 L, м
- диаметр стального газопровода                                           Ду, мм
- диаметр полиэтиленового газопровода                               Дн, мм
- расчетное давление в узле                                                   Р, мм.вод.ст.

3

Газорегуляторный пункт (ГРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), проектируемый
Газопровод низкого давления подземный, существующий
Газопровод низкого давления надземный, существующий
Газопровод низкого давления, проектируемый
Газопровод низкого давления, рекомендованный к замене
Газопровод низкого давления, первой очереди строительства
Задвижка на газопроводе
Заглушка на газопроводе
Номер расчетной точки
Направление потока газа

Условные обозначения

Обозначение Наименование

P=279,3

P=278.9
P=278.8

P=286,7

P=296,6

P=279.4

P=279.4

P=279,4

P=279,5

P=280,3

P=211,7

P=212,2

P=219,0

P=213,0 P=212,1 P=212,2
P=213,6

P=221,7

P=259,7

P=223,7

P=272,6

P=263,0 P=277,1
P=269,2

P=261,0
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Q=265,2
Ду 160
L-45

Q=30,3
Ду 110
L-225

Q=66,2
Ду 110
L-240

Q=239,0
Ду 160
L-120

Q=13,7
Ду 100
L-225

Q=13,3
Ду 100
L-120Q=74,9

Ду 100
L-415

Q=309,0
Ду 150
L-140

Q=223,2
Ду 110
L-135 Q=46,0

Ду 100
L-475

Q=14,2
Ду 110
L-115

Q=157,2
Ду 160
L-135

Q=105,7
Ду 160
L-135

Q=15,1
Ду 110
L-530

Q=40,5
Ду 160
L-355

Q=11,2
Ду 160
L-260

Q=78,4
Ду 110
L-60

Q=52,1
Ду 110
L-60

Q=110,4
Ду 160
L-245

Q=139,8
Ду 160
L-80

Q=57,0
Ду 160
L-35

Q=37,6
Ду 110
L-245

Q=82,1
Ду 110
L-100

Q=65,3
Ду 160
L-85

Q=20,0
Ду 110
L-245

Q=42,3
Ду 110
L-85

Q=17,7
Ду 110
L-95

Q=7,5
Ду 110
L-250

Q=14,3
Ду 110
L-100

Q=12,6
Ду 110
L-110 Q=9,4

Ду 110
L-250

Q=16,7
Ду 110
L-110

Q=33,4
Ду 110
L-330

Q=11,7
Ду 110
L-250

Q=51,7
Ду 110
L-135

Q=8,8
Ду 110
L-545

Q=15,5
Ду 160
L-490

Q=8,2
Ду 110
L-380

Q=107,1
Ду 110
L-45

Q=31,0
Ду 110
L-295

Q=3,4
Ду 110
L-295

Q=3,9
Ду 110
L-420

Q=5,6
Ду 110
L-120

Q=69,9
Ду 110
L-35

Q=45,0
Ду 110
L-240

Q=61,5
Ду 110
L-115

Q=53,4
Ду 110
L-240

Q=29,9
Ду 110
L-110 Q=42,1

Ду 110
L-245

Q=10,2
Ду 110
L-120

Q=10,8
Ду 110
L-125

Q=43,9
Ду 110
L-240

Q=57,2
Ду 110
L-240

Q=45,4
Ду 110
L-115

Q=253,0
Ду 160
L-240

Q=228,5
Ду 160
L-120

Q=130,3
Ду 160
L-115

Q=45,3
Ду 160
L-120

Q=25,6
Ду 160
L-200

Q=28,7
Ду 110
L-115

Q=272,6
Ду 160
L-115

Q=75,2
Ду 110
L-115

Q=188,9
Ду 160
L-200

Q=231,7
Ду 160
L-115

Q=61,0
Ду 110
L-120

Q=62,6
Ду 110
L-200

Q=150,5
Ду 160
L-80

Q=44,3
Ду 110
L-80

Q=30,4
Ду 110
L-80

Q=12,3
Ду 110
L-420

Q=85,3
Ду 110
L-120 Q=36,0

Ду 110
L-420

Q=46,7
Ду 110
L-120

Q=142,9
Ду 160
L-500

Q=41,5
Ду 110
L-115

Q=5,0
Ду 110
L-310

Q=67,0
Ду 100
L-115

Q=191,7
Ду 160
L-190

Q=137,9
Ду 160
L-115

Q=90,7
Ду 160
L-120

Q=38,5
Ду 110
L-115

Q=29,3
Ду 110
L-115Q=1,0

Ду 110
L-310

Q=37,8
Ду 110
L-120Q=12,5

Ду 110
L-310

Q=51,3
Ду 110
L-115

Q=7,5
Ду 110
L-310

ШРП-45
Q=187
Ду 100
L-20
Р=300,0

ШРП-64
Q=711
Ду 200
L-20
Р=300,0

ГРП-5
Q=633
Ду 150
L-20
Р=300,0

ШРП-2
Q=792
Ду 200
L-20
Р=300,0

ШРП-55
Q=81
Ду 100
L-20
Р=300,0

ШРП-87
Q=623
Ду 150
L-20
Р=300

ШРП-8
Q=880
Ду 200
L-20
Р=300

ШРП-7
Q=762
Ду 200
L-7
Р=300

ШРП-34
Q=1163
Ду 200(100)
L-20
Р=300

ГРП-6
Q=403
Ду 150
L-20
Р=300

ГРП-18
Q=722
Ду 150
L-20
Р=300

ШРП-109
Q=683
Ду 200
L-20
Р=300

ШРП-43
Q=537
Ду 150(80)
L-20
Р=300

ШРП-25
Q=310
Ду 100
L-20
Р=300

Q=84,2
Ду 100
L-150

Q=234,1
Ду 100
L-50

Характеристика участков
газопровода

Участок Q

1

№ LДу

3

13

15

17

19

22

25

32

39

43

45

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

16

18

20
21

23
24

26
27
28
29
30
31

33
34
35
36
37
38

40
41
42

44

46
47
48
49
50
51
52

195-196 7,7 50 80
208-195 127,2 100 55
191-192 16,9 50 105
191-199 4,5 100 95
270-201 69,9 100 90
201-200 3,3 100 95
268-269 197,2 100 30
201-191 51,2 100 35
270-271 15,4 50 55
191-709 17,5 50 70
268-263 88,5 100 80
269-272 74,4 110(50) 80
275-266 2,5 50 120
269-272 6,4 50 245
276-278 7,7 50 75
203-205 151,7 160(50) 100
205-211 28,8 50 65
205-206 119,2 100 65
713-129 275,1 150 150
357-355 305,0 150 150
360-361 381,1 150 30
355-354 175,3 150 65
363-368 11,4 90 60
593-594 7,7 50 80
604-603 245,8 150 30
112-110 7,0 80 25
108-109 53,9 80 90
320-318 20,6 80 70
62-63 154,6 150 70
269-270 99,7 100 35
271-273 3,3 50 95
35-34 138,3 100 80
73-71 448,9 150 50
39-40 110,6 100 30
40-41 92,3 100 80
86-88 305,8 160(100) 200
67-68 42,7 110 50
142-141 117,2 160(80) 80
232-230 170,6 100 20
709-192 6,4 50 175
709-190 1,1 50 20
284-282 2,2 50 75
261-265 42,4 100 100
287-286 5,5 50 75
153-234 78,7 100 100
352-419 4,4 100 45
319-318 59,0 80 25
365-366 47,0 100 55
360-359 97,0 150 100
421-420 320,4 150 45
422-421 392,5 150 85
411-412 9,9 50 120

1.Давление газа на выходе из ШРП (ГРП) принято равным 300 мм. вод. ст.
Общие указания

2.При составлении и расчете схемы приняты следующие условные
обозначения и размерности:
- расчетный расход газа                                                          Q, м /час
- расчетная длина участка газопровода                                 L, м
- диаметр стального газопровода                                           Ду, мм
- диаметр полиэтиленового газопровода                               Дн, мм
- расчетное давление в узле                                                   Р, мм.вод.ст.

3

Газорегуляторный пункт (ГРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), проектируемый
Газопровод низкого давления подземный, существующий
Газопровод низкого давления надземный, существующий
Газопровод низкого давления, проектируемый
Газопровод низкого давления, рекомендованный к замене
Газопровод низкого давления, первой очереди строительства
Задвижка на газопроводе
Заглушка на газопроводе
Номер расчетной точки
Направление потока газа

Условные обозначения

Обозначение Наименование

ул. Гречишкина

Изм. Кол. Лист N док. Подп. Дата
 Разраб.  Семенова 10.21

Н. контр.  Царев 10.21
 ГИП  Слюсаренко 10.21

AutoCAD SHX Text
Расчетная схема газзопроводов низкого давления

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
01-376/П-21-ГС

AutoCAD SHX Text
Схема газоснабжения

AutoCAD SHX Text
Система газоснабжения станицы Тбилисской Тбилисского района. Корректировка

AutoCAD SHX Text
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Формат А1

Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), существующий
Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), проектируемый

Задвижка на газопроводе
Заглушка на газопроводе
Номер расчетной точки
Направление потока газа

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Обозначение Тип, марка, ГОСТ Протяженность газопроводов
высокого давления, м

Дн 225 ПЭ 80 SDR17,6 ГАЗ 225х12,8 ГОСТ Р 50838-2009 975
Дн 160 ПЭ 80 SDR17,6 ГАЗ 160х9,1 ГОСТ Р 50838-2009 16350
Дн 110 ПЭ 80 SDR17,6 ГАЗ 110х6,3 ГОСТ Р 50838-2009 46705
Дн 90 ПЭ 80 SDR17,6 ГАЗ 90х5,2 ГОСТ Р 50838-2009 105
Ду 200 219х5,0 ГОСТ 10704-91 400
Ду 150 159х4,5 ГОСТ 10704-91 180

Итого 64770

P=259,0

P=251,2

P=245,9

P=242,8

P=241,1

P=244,1

P=254,8

P=258,9

P=268,4

P=284,5

P=294,7

P=279,9

P=270,3

P=264,5

P=260,8

P=258,8

P=254,8

P=246,1

P=245,0

P=241,6

P=242,9

P=246,7

P=252,1

P=258,9

P=266,2

P=273,0

P=270,8

P=269,1

P=272,0

P=276,6

P=294,9

P=278,7

P=255,0

P=273,1

P=257,9

P=266,0

P=263,3

P=257,8

P=255,1

P=254,9

P=255,4
P=271,0

P=272,4

P=269,7

P=269,8

P=254,9

P=258,3

P=259,8

P=298,5

P=280,3

ШРП-5
Q=1034
Ду 200
L-20
Р=300

ШРП-6
Q=520
Ду 200
L-20
Р=300

ШРП-4
Q=1020
Ду 200
L-20,Р=300

Q=6,1
Дн 110
L=495

Q=151,6
Дн 160
L=490

Q=84,2
Дн 110
L=100

Q=147,4
Дн 160
L=85

Q=229,6
Дн 160
L=90

Q=302,1
Дн 160
L=95

Q=12,7
Дн 110
L=630

Q=9,5
Дн 110
L=525

Q=28,0
Дн 110
L=525

Q=25,3
Дн 110
L=525

Q=30,4
Дн 110
L=525

Q=559,7
Дн 160
L=105

Q=296,7
Дн 160
L=90

Q=135,0
Дн 160
L=525

Q=29,7
Дн 110
L=525

Q=9,3
Дн 110
L=525

Q=224,9
Дн 160
L=95

Q=44,4
Дн 110
L=525

Q=26,8
Дн 110
L=525

Q=40,8
Дн 110
L=525

Q=180,5
Дн 160
L=525

Q=51,6
Дн 110
L=525

Q=173,6
Дн 160
L=90
Q=161,0
Дн 130
L=65

Q=31,9
Дн 110
L=490

Q=37,7
Дн 110
L=490

Q=86,3
Дн 160
L=110

Q=36,6
Дн 110
L=490

Q=143,9
Дн 160
L=85

Q=21,9
Дн 110
L=490

Q=74,9
Дн 110
L=100

Q=16,9
Дн 110
L=600

Q=22,0
Дн 110
L=110

Q=52,7
Дн 110
L=525

Q=55,6
Дн 110
L=525

Q=85,8
Дн 160
L=450

Q=54,8
Дн 110
L=105

Q=42,7
Дн 110
L=95

Q=29,4
Дн 110
L=100

Q=23,5
Дн 110
L=105

Q=49,6
Дн 110
L=90

Q=57,0
Дн 110
L=100

Q=67,2
Дн 110
L=95

Q=71,9
Дн 110
L=90

Q=63,2
Дн 110
L=105

Q=36,1
Дн 110
L=90

Q=30,7
Дн 110
L=95

Q=45,9
Дн 110
L=80

Q=298,1
Дн 160
L=110

Q=302,5
Дн 160
L=95

Q=167,8
Дн 160
L=90

Q=42,5
Дн 110
L=110

Q=53,6
Дн 110
L=200

Q=162,2
Дн 160, L=80

Q=40,4
Дн 110, L=295

Q=32,1
Дн 110
L=295

Q=32,8
Дн 110
L=295

Q=187,9
Дн 160
L=295

Q=33,5
Дн 110
L=295

Q=18,8
Дн 110
L=295

Q=2,6
Дн 110
L=295

Q=22,7
Дн 110
L=110

Q=28,3
Дн 110
L=90

Q=18,5
Дн 110
L=95

Q=150,0
Дн 160
L=105

Q=38,1
Дн 110
L=315

Q=43,9
Дн 110
L=80
Q=35,5
Дн 110
L=80

Q=9,5
Дн 110
L=80
Q=43,7
Дн 110
L=80

Q=116,9
Дн 160
L=315

Q=17,8
Дн 110
L=335

Q=22,5
Дн 110
L=665

Q=16,6
Дн 110
L=335

Q=3,5
Дн 110
L=410

Q=6,8
Дн 110
L=410

Q=0,8
Дн 110
L=410

Q=49,9
Дн 110
L=80

Q=128,9
Дн 160
L=1015

Q=132,8
Дн 160
L=1000

Q=38,5
Дн 110
L=670

Q=36,7
Дн 110
L=730

ул. Березанская

ул. Абрикосовая

ул. Клубничная

ул. Виноградная

ул. Липовая

ул. Березовая

ул. Суворова

ул. Самарская

ул. Славянская

ул. Долматова

ул. Гвардейская

ул. 50 лет Победы

ул. Коломенская

ул. Новокузнецкая

ул. Выборская

Линия совмещения с листом 5

Южная часть станицы Тбилисской

P=285,4

P=297,8P=271,5

P=256,6

P=251,4

P=255,6

P=269,9

Q=25,4
Дн 110
L=400

Q=12,1
Дн 110
L=275

Q=15,4
Дн 110
L=280

Q=89,4
Дн 110
L=125 Q=164,5

Дн 160
L=450

Q=35,3
Дн 110
L=530

ШРП-3
Q=265
Ду 150
L-20
Р=300

ул. Набережная

ул
. П

ри
ку

ба
нс

ка
япе

р.
 Р

еч
но

й

P=238,9

P=234,1

P=251,4

P=254,2

P=293,1

P=251,9

ШРП-65
Q=166
Ду 100
L-20
Р=300

Q=85,0
Дн 160
L=710

Q=25,4
Дн 110
L=370

Q=12,1
Дн 110
L=140

Q=143,6
Дн 160
L=50

Q=154,8
Ду 100
L=130

ул. Набережная

ул
. П

одгорная

ул. М
остовая

1.Давление газа на выходе из ШРП (ГРП) принято равным 300 мм. вод. ст.
Общие указания

2.При составлении и расчете схемы приняты следующие условные
обозначения и размерности:
- расчетный расход газа                                                          Q, м /час
- расчетная длина участка газопровода                                 L, м
- диаметр стального газопровода                                           Ду, мм
- диаметр полиэтиленового газопровода                               Дн, мм
- расчетное давление в узле                                                   Р, мм.вод.ст.

3

Газопровод низкого давления надземный, существующий
Газопровод низкого давления, проектируемый

Ду 100 108х4,0 ГОСТ 10704-91 55

Расчетная схема газопроводов низкого давления
Северная часть станицы Тбилисской

Изм. Кол. Лист N док. Подп. Дата
 Разраб.  Семенова 10.21

Н. контр.  Царев 10.21
 ГИП  Слюсаренко 10.21

AutoCAD SHX Text
Расчетная схема газзопроводов низкого давления

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
01-376/П-21-ГС

AutoCAD SHX Text
Схема газоснабжения

AutoCAD SHX Text
Система газоснабжения станицы Тбилисской Тбилисского района. Корректировка
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